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El presente proyecto tiene el objetivo de establecer los criterios y requisitos 
mínimos para el diseño de los sistemas de protección contra incendios, 
iluminación y la instalación eléctrica, así como justificar las soluciones 
adoptadas para cumplir con la normativa vigente. 
El propietario del edificio es el ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat, y una 
vez que esté construido se llamará Centro municipal de deportes Pau Gasol. 
Se entregan junto al proyecto los planos y esquemas necesarios para llevar a 
cabo las instalaciones propuestas. 
RESUM 
El present projecte té l’objectiu d’establir els criteris i requisits mínims per al 
disseny dels sistemes de protecció contra incendis, enllumenat, i la 
instal·lació eléctrica, així com justificar les solucions adoptades per complir 
amb la normativa vigent. 
El propietari de l’edifici és l’ajuntament de Sant Boi de Llobtregat, i un cop 
construït rebrà el nom de Centre esportiu municipal Pau Gasol. 
S’entreguen junt amb el projecte els plànols i esquemes necessaris per dur a 
terme les instal·lacions proposades.  
ABSTRACT 
The present project has the goal of establish the minimum criteria and 
requirements to design the protection systems against fire, the lighting 
system and the electrical facility, and justify the solutions adopted to fulfill 
with the current regulations.  
The owner of the building is the Sant Boi de Llobregat City Hall, and once it’s 
constructed it will be called Pau Gasol Sports Center. 












Llegar hasta este punto no ha sido un camino ni corto, ni fácil, por lo que no 
quisiera terminar esta etapa sin mencionar a aquellas personas que de un 
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La presente memoria tiene como objeto definir las necesidades y 
características de las instalaciones eléctricas de un centro deportivo, realizar 
un estudio lumínico con el fin de optimizar la potencia necesaria en 
iluminación, así como definir las instalaciones de protección contra incendios 
necesarias. 
 
1.2 Ubicación y titular 
Titular: 
 Ayuntamiento de Sant Boi 
Ubicación: 
 C/ de Lluis Companys, nº 23 
 Sant Boi de Llobregat (08830) 
 Barcelona 





Ilustración 1. Ubicación del centro deportivo. Fuente: www.maps.google.es 
 
1.3 Antecedentes 
En la localidad de Sant Boi de Llobregat, el ayuntamiento dispone de unas 
instalaciones públicas de una piscina municipal al aire libre, y saca a concurso 
la obra de la construcción de un nuevo centro polideportivo en este espacio. 
El polideportivo tendrá el nombre de Centre Esportiu Municipal Pau Gasol, en 
honor al jugador de básquet samboyano Pau Gasol, internacionalmente 
conocido como jugador de la liga estadounidense de básquet profesional NBA. 
La propuesta realizada por el departamento de arquitectura es un edificio que 
consta de tres plantas y que albergará una pista polideportiva cubierta con 
gradas para espectadores, dos piscinas cubiertas del mismo tamaño que las 
ya existentes, una de 25 x 12,5 m y la otra de 12,5 x 6 m, pues se 
aprovecharán los vasos de las piscinas existentes. El edificio también 
albergará diversas salas de actividades, una sala de fitness, zona de jacuzzis 
y zona relax, así como varios despachos, vestuarios, lavandería y enfermería. 
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1.4 Descripción del edificio 
El edificio está formado por los siguientes espacios repartidos en las tres 
plantas. 
Características constructivas Planta -1 
Sala Superficie útil (m2) 
Cancha deportiva 1085,77 
Vestuarios A y B 80,5 
Enfermería 12,11 
Lavandería 12,6 
Oficina clubes 40,5 
Bar 80,05 




Sala técnica piscinas 110,48 
Zona árbitros 50 
Vestuarios C y D 72,6 
Sala de actividades dirigidas 174,2 
Cicling 92,92 
Sala de acumuladores y 
bombas 
72,18 
Sala de calderas 30,56 
Antesala calderas 6,11 
zona común izquierda 157,78 
Zona común derecha 157,1 
zona común hall 110,58 
zona común almacén bar 20,6 
Lavabo ascensor 1 3,84 
Lavabo ascensor 2 3,94 




La planta -1 tiene una superficie total útil de 2.565,68 m2 mientras que su 
superficie total construida es de 2.800 m2 
  





Características constructivas Planta PB 
Sala Superficie útil (m2) 
Entrada principal 66,18 
Recepción 45,61 
Despacho dirección 12,97 
Acceso socios 75,15 
Entrada vestuarios 24,16 
Almacén 101 16,23 
Vestuario colectivo 01 02 61,34 
Vestuario colectivo 03 04 60,58 
Vestuario de abonados A 226,98 
Acceso saunas 25,02 
Sauna 01 6,54 
Sauna 02 6,15 
Zona relax 64,8 
Acceso sala técnica jacuzzis 47,94 
Patio exterior piscina 477,77 
Zona jacuzzis 84,87 
Centro de transformación 50 
Almacén deportivo piscinas 47,67 
Cuadros generales 6,08 
Acceso almacén piscina 10 
Jardín 01 36,93 
Acceso 2ª planta piscina 23,88 
Piscina pequeña 75,22 
Piscina grande 313,73 
Contornos piscinas 253,53 
Acceso cancha 121,72 
Acceso aerobic 56,61 
Sala de aerobic 172,32 
Salida de emergencia 01 59,19 
Sala deshumectadora 69,21 
Zona de gradas 176,64 
Gradas 191,64 
Lavabo gradas 01 15,44 
Lavabo gradas 02 15,78 
Total 2.998,24 
 
La planta baja tiene una superficie total útil de 2.998,24 m2 mientras que su 
superficie total construida es de 4.415,41 m2. Esta diferencia entre superficie 
útil y construida se debe a que la zona de la pista polideportiva no es 
practicable en esta planta, pues la pista polideportiva tiene el suelo en la 
planta -1 y su techo se ubica en la planta +1. 
  














La planta +1 tiene una superficie total útil de 2.110,36 m2 mientras que su 
superficie total construida es de 4.415,41 m2. Esta diferencia entre superficie 
útil y construida se debe a que las zonas de la cancha polideportiva y la zona 
de las piscinas no son practicables, habiendo solamente unas pasarelas que 
cruzan de lado a lado. 
Uniendo las tres plantas, el edificio tiene una superficie útil total de 7.674,28 
m2 con una superficie total construida entre las tres plantas de 11.630,82 m2. 
Características constructivas Planta +1 
Sala Superficie útil (m2) 
Sala Fitness 458,07 
Zona técnica 16,15 
Vestuarios 325,32 
Zona de vending 67,33 
WCs vending 7,02 
Despacho 1 vending 18,59 
Despacho 2 vending 19,12 
Terraza técnica 168,9 
Salida de emergencias 11 92,68 
Salida de emergencias 12 94,89 
Pasarelas 500,41 
Pasillo fitness 94,17 
Sala polivalente 247,71 
Total 2.110,36 



























(Página en blanco intencionadamente)  









El presente apartado tiene como objeto definir las necesidades y 
características de las instalaciones de protección contra incendios del edificio. 
En él se describen los elementos necesarios a instalar, las características de 
dichos elementos y los requisitos mínimos que deben cumplir. 
También se definen los medios de evacuación de que dispondrá el edificio, así 
como las señalizaciones necesarias en cada caso. 
2.2 Normativa aplicable 
Para las instalaciones de protección contra incendios se tendrán en cuenta las 
siguientes normativas así como todas a las que se haga referencia en las 
mismas: 
 Documento Básico SI, Seguridad en caso de Incendio, del Código 
Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 
314/2006, y las posteriores modificaciones realizadas en las siguientes 
disposiciones:  Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-
2007).  Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 
de marzo (BOE 25-enero-2008).  Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009).  Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010).  Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010)  Documento Básico SUA, Seguridad de utilización y accesibilidad, del 
Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 
314/2006, y las posteriores modificaciones realizadas en las siguientes 
disposiciones:  Real Decreto 1371/2007 de 19 de octubre (BOE 23-octubre-
2007). 




 Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006 de 17 
de marzo (BOE 25-enero-2008).  Orden VIV/984/2009 de 15 de abril (BOE 23-abril-2009).  Corrección de errores y erratas de la orden VIV/984/2009 de 15 
de abril (BOE 23-septiembre-2009)  Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero (BOE 11-marzo-2010)  Sentencia del TS de 4/5/2010 (BOE 30/7/2010)  Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, así como 
sus posteriores modificaciones:  Real Decreto 260/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican 
diversas normas. 
2.3 Condiciones iniciales 
El edificio se considera de pública concurrencia.  
La construcción se encuentra aislada de cualquier otro edificio, dando a la vía 
pública por dos de sus fachadas y a una zona de descampado en los terrenos 
colindantes sin edificaciones de ningún tipo.  
Se trata de un edificio de tres plantas denominadas planta -1, planta baja y 
planta +1. Debido a su ubicación en una zona montañosa, el desnivel del 
terreno da lugar a que la planta baja en sus lados norte y oeste estén a nivel 
de calle, mientras que sus lados este y sur se encuentran en un desnivel 
equivalente a una primera planta. Del mismo modo, la planta -1 se encuentra 
bajo tierra en sus caras sur y este, mientras que en sus caras norte y oeste 
queda bajo nivel de suelo. 
La entrada principal al edificio se encuentra en la cara norte de la planta baja, 
rasante con la vía pública. 
La altura de cada planta es de 4 m con un forjado entre plantas de 0,4 m 
 
2.4 Compartimentación en sectores de incendio 
En el código técnico se indica lo siguiente en cuanto a la compartimentación 
en sectores de incendio: 




Ilustración 2.4-1 CTE DB SI1 apartado 1 
La parte que nos afecta de la tabla 1.1 a la que se hace referencia es la 
siguiente: 
 





Ilustración 2.4-2 Extracto  de la tabla 1.1 del CTE DB SI1 
 
2.4.1 Locales y zonas de riesgo especial 
Según el apartado 2 de la sección SI1 del CTE, se debe tener en cuenta que 
determinados locales del edificio deben considerarse como locales de riesgo 
especial. Dicho riesgo especial se determina a partir de la siguiente tabla: 










Ilustración 2.4-3 Extracto de la tabla 2.1 del CTE DB SI1 
Los locales destinados a albergar instalaciones y equipos regulados por 
reglamentos específicos, tales como transformadores, maquinaria de 
aparatos elevadores, calderas, depósitos de  combustible, contadores de gas 
o electricidad, etc. se rigen, además, por las condiciones que se establecen 
en sus respectivos reglamentos.  
Se excluyen de esta clasificación los equipos situados en las cubiertas de los 
edificios, aunque estén protegidos mediante elementos de cobertura. 
De esta forma se determinarán como sectores de riesgo especial las 
siguientes zonas: 
 Sala de acumuladores y bombas y sala de calderas.  Al tratarse de una sala de calderas con potencia total nominal de 
1150,2 kW debe considerarse la sala de calderas como zona de 
riesgo especial alto. Al tratarse de una sala contigua, la zona de 
acumuladores y bombas también se incluye en este sector, pero 
será de riesgo bajo, por lo que existirá una antesala entre 
ambos recintos. 
  Sala deshumectadora.  Al tratarse de una sala de máquinas que contiene un elemento 
de climatización, debe considerarse zona de riesgo especial bajo. 
  Sala de cuadros eléctricos generales. 
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 Las salas de contadores de electricidad y de cuadros generales 
de distribución debe considerarse zona de riesgo especial bajo. 
  Centro de transformación.  La sala del centro de transformación debe considerarse zona de 
riesgo especial bajo. 
2.4.2 Distribución de los sectores de incendios. 
A partir de todo lo indicado anteriormente, el edificio se divide en los 
siguientes sectores: 
 Sector 1:   Planta -1: pista polideportiva, vestuarios, sala de actividades 
dirigidas, sala de cicling, almacén de equipamiento deportivo, 
zona de árbitros, lavandería, enfermería y despacho clubes.  Planta PB: Zona de gradas, sala de aerobic, recepción, entrada 
principal y despacho de dirección.  Planta +1: Pasarelas de pista polideportiva y sala de fitness. 
  Sector 2:   Planta PB: zona piscinas, almacén deportivo piscinas, zona de 
jacuzzis, zona técnica, zona relax, vestuario de abonados y 
vestuario mixto.  Planta +1: Pasarelas zona piscina, zona de vending, despachos 
zona vending, zona técnica y vestuario de abonados. 
  Sector 3:   Planta -1: Sala técnica piscinas. En esta sala se almacenarán 
productos químicos como el hipoclorito de sodio y el ácido 
clorhídrico para el tratamiento del agua de las piscinas. A pesar 
de que no se trata de productos inflamables según sus fichas 
internacionales de seguridad, pueden provocar explosiones e 
incluso incendios en reacción con otros elementos químicos 
incompatibles. En caso de incendio, estos productos también 
desprenden gases altamente tóxicos. Por estos motivos, en 
beneficio de la seguridad, se ha separado esta sala en un sector 
único. 
  Sector 4:   Planta -1: Sala de acumuladores y bombas y sala de calderas. 
Sector diferenciado al tratarse de una zona de riesgo especial 
como se indica en el anterior punto de esta memoria. 
  Sector 5:   Planta -1: Bar y almacén bar. Sector diferenciado al tratarse de 
un local que puede ejercer una actividad independiente a la del 




propio centro polideportivo en calidad de concesión del local a 
un tercero. Dispondrá de su propia centralita independiente. 
  Sector 6:   Planta PB: Sala deshumectadora. Sector diferenciado al tratarse 
de una zona de riesgo especial como se indica en el anterior 
punto de esta memoria. 
  Sector 7:  Planta -1: Sala de bombas de jacuzzis. En esta sala se 
almacenarán productos químicos como el hipoclorito de sodio y 
el ácido clorhídrico para el tratamiento del agua de las piscinas. 
A pesar de tratarse de productos químicos no inflamables según 
sus fichas internacionales de seguridad, pueden provocar 
explosiones e incluso incendios en reacción con otros elementos 
químicos incompatibles. En caso de incendio, estos productos 
también desprenden gases altamente tóxicos, motivo por el que, 
en beneficio de la seguridad, se separa esta sala en un sector 
único. 
  Sector 8:  Planta PB: Sala de cuadros eléctricos generales. Sector 
diferenciado al tratarse de una zona de riesgo especial como se 
indica en el anterior punto de esta memoria. 
  Sector 9:   Planta PB: Centro de transformación. Sector diferenciado al 
tratarse de una zona de riesgo especial como se indica en el 
anterior punto de esta memoria. 
 
La distribución exacta se especifica en los planos 6, 7 y 8. 
 
2.4.3 Resumen de sectores 
La siguiente tabla recoge el resumen de los distintos sectores y sus 
características. 
  




Tabla 0-1 Resumen de sectores 
Sector Clasificación de 
riesgo 
Sector 1 Bajo 
Sector 2 Bajo 
Sector 3 Bajo 
Sector 4 Especial Alto 
Sector 5 Bajo 
Sector 6 Especial Bajo 
Sector 7 Bajo 
Sector 8 Especial Bajo 
Sector 9 Especial Bajo 
 
2.5 Elementos de protección contra incendios 
2.5.1 Características de los elementos constructivos 
Los elementos constructivos como paredes, vigas, etc. responderán a las 
características de seguridad determinadas por el arquitecto en el proyecto de 
obra del edificio, aplicando para ello las medidas y restricciones que en el 
mismo se indiquen. 
Pese a ello, se comprobará que cumplan con las condiciones indicadas en el 
CTE DB SI mostradas a continuación: 
 







También se debe tener en cuenta la tabla 1.2 de la sección SI1: 




Además, para el caso de las salas de riesgo especial presentes en el edificio, 










Las puertas estarán dimensionadas dentro de las restricciones indicadas en 
los apartados 4 y 6 del Documento Básico SI3 del CTE. De esta forma, las 
hojas de cada puerta no serán inferiores a 0,60 m, ni superiores a 1,23 m. 
Además, las puertas que sean de doble hoja estarán equipadas con un 
sistema de coordinación del cierre. 
Dado que se prevé que las personas que vayan a utilizar estas salidas de 
emergencia no estarán familiarizadas con el uso de las mismas, es obligatorio 
que todas las puertas a lo largo del tramo de evacuación estén dotadas de un 
dispositivo de apertura mediante barra horizontal, también conocido como 
barra antipánico. En el caso de las puertas que consten con una de las hojas 
fijas, la barra de apertura horizontal sólo puede estar ubicada en la hoja 
móvil, y nunca en la hoja fija, dejando claro mediante señalización cuál es la 
parte fija y cuál es la parte móvil. Que una de las hojas sea fija no exime de 
la obligación de usar un dispositivo de coordinación de cierre. 
La fuerza de apertura necesaria para las puertas de salida no podrá exceder 
de 140 N, o 65 N en el caso de las puertas resistentes al fuego, de acuerdo a 
lo establecido en el Documento Básico SUA del CTE, sección 3, sobre la 
seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 
Todas las puertas con resistencia al fuego deberán tener una resistencia al 
fuego EI2 60-C5. 
No se permite el uso de bisagras de resorte o muelle en ninguna de las 
puertas con resistencia al fuego.  
 
Ilustración 2.5-1 Ejemplo de puertas con resistencia al fuego EI2 60-C5 Fuente: 
www.puertascalvente.com 
 
2.5.3 Escaleras  
Algunas de las escaleras disponibles para la evacuación del edificio se 
consideran no protegidas, por lo que la altura de evacuación no podrá 
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superar los 10 m para evacuaciones descendentes. Para una evacuación 
ascendente, la altura no podrá superar los 6 m, y el número de personas a 
evacuar por dichas escaleras ascendentes no podrá superar las 100 personas. 
Esto se ha tenido en cuenta para trazar los recorridos de evacuación. 
Aquellas escaleras que transcurren por el exterior cumpliendo con las 
condiciones indicadas en el Anejo SI A, Terminología, del Documento Básico 
SI del CTE, se consideran escaleras especialmente protegidas. 
2.5.4 Pasa muros de instalaciones 
Para instalaciones eléctricas se usará argamasa resistente al fuego para sellar 
los pasa muros que sean necesarios y garantizar la separación de sectores en 
los pasos de las instalaciones eléctricas. 
En las instalaciones de clima, también se instalarán compuertas cortafuegos 
en el interior de los conductos según lo que se establezca en las normas de 
aplicación a este tipo de instalaciones, y siempre como mínimo una en cada 
cambio de sector. 
2.5.5 Extintores 
De acuerdo a la sección SI 4 del CTE, se instalará un extintor a 15 m de 
recorrido en cada planta, como máximo, desde todo origen de evacuación.  
Los extintores deben seleccionarse en función del fuego que deba combatirse. 
El real decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el 
reglamento de instalaciones de protección contra incendios clasifica los 




extintores de la siguiente forma en función del fuego que deba combatirse:
 
Ilustración 2.5-2 Tabla I-1 del Real Decreto 1942/1933 por el que se aprueba el 
RIPCI. 
 
De esta forma los extintores elegidos son los de tipo polvo ABC de 6 Kg dado 
que en el edificio existirá gran variedad de cargas de fuego de carácter 
general como tela, madera, plástico, etc.  




Ilustración 2.5-3 Extintor de polvo ABC de 6 Kg. Fuente: www.previfoc.com 
En el bar se instalará además un extintor de tipo CO2 o Anhídrido carbónico, 
dado que este tipo de extintores no deja residuos sólidos resulta de especial 
interés para evitar la contaminación innecesaria de los alimentos en cocina. 
No obstante, también se instalará un extintor de polvo ABC para garantizar 
una mejor adecuación del agente extintor al tipo de fuego que pueda 
ocasionarse como por ejemplo el aceite. 
 
Ilustración 2.5-4 Extintor de CO2 o Anhídrido carbónico de 5 Kg. Fuente: 
www.previfoc.com 
Los extintores serán de los tipos indicados en los planos 12, 13 y 14 en 
función de su ubicación. 
2.5.6 BIEs 
Dado que la superficie construida es superior a 500 m2, el edificio tendrá 
Bocas de Incendio Equipadas (BIEs), distribuidas como se indica en los 
planos 12, 13 y 14. 
Estas BIEs serán de tipo 25 mm. La distancia máxima entre BIEs será de 50 
m entre las dos más cercanas, y de 25 m entre cualquier punto del local 
protegido y la BIE. 
La superficie cubierta por cada BIE será el radio dado por la longitud de la 
manguera más 5 m. 





Ilustración 2.5-5 BIE de 25 mm. Fuente: www.firex.es 
 
2.5.7 Centralitas de incendio. 
La centralita es el elemento que permite controlar y supervisar el estado de 
los elementos manuales y automáticos de detección de incendio, así como 
hacer saltar las alarmas óptico-acústicas instaladas cuando se detecte un 
incendio. 
Existen dos tipos de centralitas, las convencionales y las analógicas o 
digitales. 
La principal diferencia de funcionamiento es que en las centralitas 
convencionales el estado de alarma lo da el detector manual o automático de 
la instalación, mientras que en el sistema analógico la centralita recibe las 
lecturas sobre el estado de los pulsadores y detectores y es ésta última la 
que determina el estado de alarma. 
Además, las centralitas convencionales no permiten saber qué elemento ha 
hecho saltar la alarma. Por este motivo, son más indicadas para edificios 
pequeños. 
Las centralitas analógicas en cambio permiten saber qué elemento hace 
saltar la alarma y zonificarlo y ubicarlo exactamente. También se pueden 
crear lazos con gran número de elementos conectados, por lo que son las 
más apropiadas para edificios de grandes dimensiones. 
Se instalarán dos centralitas en nuestro edificio. La primera centralita será de 
tipo analógico, y controlará todo el edificio a excepción de la zona del bar. 




Ilustración 2.5-6 Centralita de incendios analógica. Fuente: www.golmar.es 
Para el bar se utilizará una centralita propia, dado que se trata de un local de 
pública concurrencia destinado a otra actividad distinta a la del edificio 
principal que puede ser regentado por terceros y ejercer su propia actividad 
de forma independiente. La centralita instalada será de tipo convencional, 
dado que la zona a controlar es muy reducida y el número de elementos a 
conectar también es muy reducido, resulta igual de útil pero menos costoso 
el uso de una centralita convencional. 
 
Ilustración 2.5-7 Centralita de incendios convencional. Fuente: www.golmar.es 
2.5.8 Sistema de detección de incendio 
Dado que la superficie construida excede de 1000 m2, el edificio tendrá un 
sistema de detección de incendio.  
Para el edificio polideportivo se instalarán detectores ópticos aptos para la 
centralita analógica, mientras que para el bar se usarán detectores ópticos 
para centralitas convencionales. 





Ilustración 2.5-8 Detector de humos óptico. Fuente: www.golmar.es 
Para la distribución correcta de los detectores, se han seguido las 
instrucciones dadas en la norma UNE 23007-14 sobre Sistemas de detección 
y alarma de incendios. 
Esta norma indica lo siguiente: 
 















Ilustración 2.5-9 Extracto de la norma UNE 23007-14 sobre Sistemas de detección y 
alarma de incendios. 
A partir de todas estas indicaciones se han distribuido los detectores ópticos 
de forma que se cumpla con dichas restricciones. La distribución final de cada 
detector puede verse en los planos 12, 13 y 14. 
2.5.9 Pulsadores manuales 
Los pulsadores manuales estarán ubicados de forma que no se deban 
recorrer más de 25 m desde cualquier punto, hasta alcanzar el pulsador. 
Deberán provocar una alarma de incendio en la centralita de forma 
inmediata. 
 
Ilustración 2.5-10 Pulsador manual rearmable. Fuente: www.golmar.es 
Para el montaje de los pulsadores se tendrá en cuenta la altura recomendada 
en la norma UNE 23007-14 sobre Sistemas de detección y alarma de 
incendios: 





Ilustración 2.5-11 Apartado A.6.5.4 sobre pulsadores de alarma de la norma UNE 
23007-14 
2.5.10Sistema de alarma 
El edificio contará con un sistema de alarma que en caso de incendio permita 
avisar  a los ocupantes para evacuar las instalaciones.  
La alarma emitirá señales de tipo acústico y visual. 
Dado que la ocupación del edificio excede de 500 personas, el sistema deberá 
ser apto para emitir mensajes por megafonía. Esto hará que se deba cumplir 
con las siguientes restricciones dadas en la norma UNE 23007-14 sobre 
Sistemas de detección y de alarma de incendios: 
 
 




Ilustración 2.5-12 Apartado A.6.6.2 sobre señales acústicas de la norma UNE 23007-
14 
Debido a que la sirena se instalará en la zona de piscinas, se instalará una 
sirena apta para exteriores para prever posibles averías por motivo de una 
humedad ambiente elevada.  
 
Ilustración 2.5-13 Sirena óptico-acústica para exteriores. Fuente: www.golmar.es 
 





Ilustración 2.5-14 Características técnicas de la sirena óptico-acústica (Fuente: 
www.golmar.es) 
2.5.11 Resumen de elementos de protección contra incendios. 
Con la siguiente tabla se pretende recoger el resumen de los elementos 
instalados en el total del edificio en función del sector de incendios y del tipo 










Sector 1 61 0 14 89 17 
Sector 2 64 0 6 25 8 
Sector 3 2 0 0 2 0 
Sector 4 3 0 0 3 0 
Sector 5 2 1 0 (7*) 0 
Sector 6 0 0 0 1 0 
Sector 7 1 0 0 2 1 
Sector 8 0 0 0 1 0 
Sector 9 1 0 0 1 1 
Total 134 1 20 124(+7*) 27 
*Detectores ópticos para centralita convencional 
La centralita convencional para el bar se ubicará junto a la barra del bar. 
La centralita analógica del polideportivo se ubicará en recepción. 
La sirena de señales óptico-acústicas del polideportivo estará ubicada en la 
zona de piscinas. 
Para la ubicación exacta de cada elemento consultar los planos 12, 13 y 14. 




2.6 Evacuación de ocupantes 
2.6.1 Medios de evacuación 
El edificio cuenta con varias salidas de emergencia por cada planta así como 
varias puertas y escaleras por planta que permiten la evacuación hacia otro 
sector o hacia una planta distinta. No obstante, siempre que sea posible, las 
evacuaciones se harán hacia el exterior y sin cambio de nivel, o con el menor 
desnivel posible. 
Se tendrán en cuenta las restricciones al número máximo de ocupantes que 
se puede evacuar por cada salida. 
2.6.2 Dimensionado de los medios de evacuación 
Los medios de evacuación como puertas, pasillos y escaleras, deben estar 
dimensionados de tal forma que cumplan con una serie de requisitos 
mínimos. Estos medios tendrán por tanto unas dimensiones que permitirán 
desalojar un determinado número de ocupantes por ellos. 









Ilustración 2.6-1 Tabla 4.1 sobre el dimensionado de los elementos de evacuación 
del CTE DB SI sección SI3 
Además de lo indicado en la tabla anterior, se deben tener en cuenta las 
siguientes indicaciones dadas en la versión comentada del CTE:  
 










Ilustración 2.6-2 Condiciones adicionales indicadas en la versión comentada del CTE 
DB SI. 
- Dimensionado de las escaleras 
A parte de las condiciones mencionadas en el punto anterior, se han de tener 
en cuenta las siguientes condiciones a la hora del dimensionado de las 
escaleras de evacuación del edificio: 
 
Ilustración 2.6-3 Tabla 4.2 del CTE DB SI sección SI3 sobre la capacidad de 
evacuación de las escaleras en función de su anchura. 
De la anterior tabla se puede comprobar que la evacuación de ocupantes por 
una escalera en sentido ascendente de más de 2,8 m no puede superar las 
100 personas, motivo por el que siempre que sea posible se hará una 
evacuación al mismo nivel o en sentido descendente. Siempre que haya que 
hacer una evacuación en sentido ascendente se procurará que la altura del 




desnivel no supere los citados 2,8 m con el fin de maximizar el uso de los 
medios de evacuación. 
También debe tenerse en cuenta el grado de protección de las escaleras en 
función del tipo de evacuación, tal y como se indica a continuación: 
 
Ilustración 2.6-4 Tabla 5.1 del CTE DB SI sección SI3 sobre la protección de las 
escaleras 
De la anterior tabla podemos concluir que todas las escaleras de nuestro 
edificio podrán ser del tipo no protegida, dado que en ningún caso 
realizaremos evacuaciones descendentes de más de 10 m ni evacuaciones 
ascendentes de más de 2,8 m. 
- Dimensionado de las puertas de evacuación 
Además de lo indicado en el punto anterior sobre el dimensionado de los 
medios de evacuación, en los que se indicaba las dimensiones de las puertas 
en función del número de personas a evacuar, también deben tenerse en 
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cuenta las siguientes restricciones a la hora de calcular y determinar los 
recorridos de evacuación: 
 
 






Ilustración 2.6-5 Extracto del apartado 6 de la sección SI3 del CTE DB SI 
2.6.3 Recorridos de evacuación 
Los recorridos de evacuación se han trazado en función de la ocupación de 
cada zona, cumpliendo con las restricciones sobre evacuación indicadas en la 
sección SI 3 del Documento Básico SI del CTE, Evacuación de ocupantes.  
 
Ilustración 2.6-6 Extracto de la tabla 3.1 sobre el número de salidas de planta y 
longitud de recorridos de evacuación del CTE DB SI sección SI3 
Los recorridos de evacuación no podrán superar los 50 m hasta la salida de 
planta. En caso de que el recorrido de evacuación transcurra por el exterior 
esta superficie puede ampliarse hasta 75 m. 




La longitud de cada recorrido de evacuación, su trazado y el número de 
personas previsto en cada recorrido se especifica en loso planos 9, 10 y 11. 
2.6.4 Cálculo de la ocupación 
Para el cálculo de las ocupaciones se han tenido en cuenta los criterios de 
ocupación por metro cuadrado indicados en la tabla 2.1 del apartado 2 de la 








Ilustración 2.6-7 Tabla 2.1 del CTE DB SI sección SI3 
 
De esta forma, dicho criterio se aplica mediante la siguiente ecuación: 
Ecuación 0-1 ܱܿݑ݌ܽܿ��݊ ݐ݋ݐ݈ܽ [݌݁ݎݏ݋݊ܽݏ] = ܵݑ݌݁ݎ݂íܿ�݁ [݉2]ܥݎ�ݐ݁ݎ�݋ ݀݁ ݋ܿݑ݌ܽܿ��݊ [݉2 ݌݁ݎݏ݋݊ܽ⁄ ] 
Para aquellas salas en las que se ubicarán maquinaria de gimnasio, se ha 
considerado la ocupación como si se tratase de salas sin máquinas, con el fin 
de prever modificaciones en la organización y uso de las salas para 
actividades distintas a las iniciales. 
En la pista polideportiva se ha considerado que aparte de las actividades 
habituales como partidos de fútbol, básquet, etc. también se pueden realizar 
otro tipo de actividades como reuniones o fiestas de asociaciones, clubes, etc. 
Por este motivo se ha usado el criterio de prever 2 personas por metro 
cuadrado, de forma que el aforo máximo de la pista sea de 540 personas. Si 
se desarrollase alguna actividad en la que se espere superar dicho aforo 
deberá realizarse un adecuado estudio de seguridad específico para dicha 
actividad. 
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2.6.5 Tabla de ocupaciones 
Aplicando la ecuación y los criterios indicados en los apartados anteriores, 
para cada zona a considerar, se obtiene la siguiente tabla que recoge el 
resumen de ocupaciones: 







Planta Altura de 
evac. [m](1) 




170 1,5 114 P -1 +1,1 
Pista 
polideportiva 
1080 2 540 P -1 0 
Vestuarios 1 84 2 42 P -1 0 
Vestuarios 2 84 2 42 P -1 +1,1 
Vestuarios 3 74 2 37 P -1 0 
Vestuarios 4 74 2 37 P -1 +1,1 
Zona árbitros 50 2 25 P -1 0 
Enfermería, 
lavandería, 
despacho y sala 
de reuniones 
66 2 33 P -1 +1,1 
Zona de 
servicios bar 
18 10 2 P -1 0 
Zona clientes 
bar 
47 1,5 32 P -1 0 
Sala de aerobic 168 1,5 112 PB -2,72 
Zona de 
gradas(2) 







74 2 37 PB 0 
Piscina grande 313 2 157 PB 0 
Zona de 
jacuzzis 
84 2 42 PB -1.24 




148 2 74 PB 0 
Vestuario 
colectivo 
126 2 63 PB 0 
Vestuario de 
abonados B 
204 2 102 P +1 -4.9 
Zona de 
vending 
57 1 57 P +1 -4,9 
Fitnes 442 1,5 295 P +1 -4,9 
Terraza 
solarium 
246 4 62 P +1 -4,9 




(1) Una altura de evacuación positiva (+) indica evacuación en sentido ascendente y una altura de 
evacuación negativa (-) indica evacuación en sentido descendente. 
(2) Al tratarse de una zona de gradas con asientos definidos en el proyecto, se toma como criterio de 
ocupación 1 persona por asiento en lugar de aplicar el criterio de superficie ocupada por persona. 
Las zonas que aquí no se recogen no están sujetas a la previsión de 
ocupación o su ocupación se considera nula según el CTE DB-SI. 
La ocupación máxima del edificio es de 2.345 personas, no pudiendo exceder 
este aforo en ningún caso. En caso de realizar alguna actividad distinta a las 
que considera esta memoria en la que se prevea una mayor ocupación del 
edificio deberá realizarse un estudio de seguridad específico para dicha 
actividad.  
2.7 Señalización de las instalaciones de 
protección contra incendios 
Según el CTE DB SI se debe atender a las siguientes indicaciones: 
 




Ilustración 2.7-1 Apartado 7 de la sección SI3 del CTE DB SI sobre la señalización de 
los medios de evacuación 
Las indicaciones de la norma UNE 23034 mencionada en el apartado 
mostrado arriba se resumen en la siguiente ilustración:
 







Ilustración 2.7-2 Resumen de indicaciones de la norma UNE 23034 sobre las señales 
de evacuación. Fuente: www.firex.com 
El tamaño de cada señalización estará relacionado con la distancia de 
observación de la señal, tal como se indica en el punto 2 de la sección SI 4 
del Documento Básico SI del CTE y de acuerdo a las instrucciones de la 
norma UNE 23034-1988.  





Ilustración 2.7-3 Señalizaciones para elementos contra incendios Fuente: 
www.firex.es 
 





Ilustración 2.7-4 Señalizaciones para elementos de evacuación Fuente: www.firex.es 
  




 ESTUDIO LUMÍNICO 
3.1 Objeto 
El presente apartado tiene por objeto estudiar las necesidades lumínicas del 
edificio para determinar el número y ubicación óptima de luminarias, con el 
fin de optimizar las necesidades de iluminación con un mínimo consumo y 
cumplir de esta forma con los requisitos en eficiencia energética exigidos por 
normativa. 
3.2 Normativa aplicable 
En este estudio se han tenido en cuenta las siguientes normativas: 
 Código Técnico de la Edificación, en sus apartados HE3 sobre eficiencia 
energética de las instalaciones de iluminación y SUA 4 sobre seguridad 
frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.  Norma UNE EN 12193 sobre iluminación de instalaciones deportivas.  Norma EN 12464 sobre la iluminación de lugares de trabajo en 
interiores.  Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), así como sus 
instrucciones técnicas complementarias y las correspondientes guías 
técnicas de aplicación. 
3.3 Definición  
3.3.1 Exigencias mínimas 
El Código Técnico de la Edificación indica que se debe cumplir con unos 
valores máximos de eficiencia energética que no deben superarse. Este valor 
es el llamado VEEI (Valor de eficiencia energética de la instalación) que se 
expresa en W/m2 por cada 100 lux. Este valor se obtiene mediante la 
siguiente expresión: 





Ilustración 5. Fórmula 2.1 de la sección HE 3 del CTE. Método de cálculo del valor 
VEEI. 
En el caso estudiado el valor VEEI de aplicación será de 6,0 para las zonas 
comunes, 4,0 para la pista deportiva Los valores máximos que pueden 
alcanzarse son los indicados en la tabla 2.1 del mismo apartado del CTE.  
 




Ilustración 6. Tabla 2.1 de la sección HE 3 del CTE. Valores límite de eficiencia 
energética de la instalación. 
 
La iluminación del edificio deberá ser tal que la potencia instalada no supere 
los 10 W/m2 para cumplir de esta forma con las exigencias en eficiencia 
energética. 
 
Ilustración 7. Tabla 2.2 de la sección HE 3 del CTE sobre la potencia máxima de 
iluminación 
También debe tenerse en cuenta que la normativa exige que se evalúe el 
denominado índice de deslumbramiento unificado (UGR) recogido en la 
norma EN-12464, así como el valor de rendimiento de color (Ra) de las 
lámparas. Esta norma también contempla el valor mínimo de iluminancia 




media horizontal mantenida (Em). Los valores aplicables en nuestro edificio 
son los siguientes: 







Áreas de circulación y 
pasillos 
100 28 40 
Escaleras, ascensores, 
plataformas 
150 25 40 
Salas de ejercicios físicos 300 22 80 
Vestuarios, cuartos de baño, 
servicios 
200 25 80 
Salas para atención médica 500 16 90 
Almacenes y cuarto de 
almacén 
100 25 60 
Mostrador de recepción 300 25 80 
Hall de entrada 100 22 80 
 
En cuanto al método de control de la iluminación, la instalación de alumbrado 
dispondrá de al menos un sistema de encendido y apagado manual, no 
siendo aceptable el uso exclusivo de un sistema de encendido y apagado 
desde el cuadro eléctrico. También se dispondrá de un sistema de encendidos 
por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso 
esporádico como los aseos dispondrán de un sistema de control de encendido 
y apagado mediante elementos de detección de presencia o pulsadores 
temporizados. 
 
- Alumbrado normal en zonas de circulación. 
Según la sección SUA 4 del CTE, se debe alcanzar una iluminancia mínima de 
20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores. El factor de 
uniformidad debe ser como mínimo del 40%. 
- Alumbrado de la cancha deportiva y la zona de piscinas 
La norma UNE EN 12193 establece los requisitos que deben cumplirse para la 
iluminación de zonas deportivas con el objetivo de obtener un alumbrado de 
buena calidad para los jugadores, atletas, árbitros, espectadores y 
retransmisión por cámaras de TV en color.  
En esta norma se indica que para evaluar la calidad de la iluminación se debe 
utilizar una cuadrícula sobre el área de juego en la que se considerará un 
número determinado de puntos. En esos puntos deberá tomarse las 
mediciones y valores para cumplir con las indicaciones dadas en la norma. 
En la pista polideportiva existe la opción de realizar diversas actividades, por 
lo que la norma indica que puede tomarse como cuadrícula el área completa 
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de la pista. A pesar de ello, se recomienda realizar un cálculo específico con 
su correspondiente cuadrícula para cada zona de juego. No obstante, como 
se considera que durante el uso de la pista todo el alumbrado estará 
encendido, sólo se ha realizado un único cálculo para la pista completa. 
La cuadricula a la que se hace referencia se calcula del siguiente modo: ݌ = Ͳ,ʹ · ͷlog ௗ 
Donde: 
p es el tamaño de cuadrícula; 
d  es la dimensión más larga del área de referencia. 
No obstante, la propia norma incluye una serie de tablas en las que ya se 
indican las dimensiones del área de referencia y los puntos a considerar de la 
cuadrícula. 
En el caso de la pista polideportiva, la cuadricula del área mayor será de 15 
puntos en el lado más largo por 9 puntos en el lado corto. 
En cuanto a la calidad de la iluminación, se establecen tres grupos (A, B y C) 
para referirse a las exigencias necesarias para la transmisión del evento por 
medios de televisión a color. No obstante, no se ha previsto el uso de 
cámaras de televisión en el recinto, por lo que no se han tenido en cuenta 
estas indicaciones. 
En cuanto a la calidad del alumbrado, se establecen tres clases en función del 
nivel de competición de los deportes practicados en la cancha. Esta 
clasificación se recoge en la siguiente tabla: 
  




Tabla 0.2. Selección de la clase de alumbrado en función del nivel de competición. 
Nivel de competición 
Clase de alumbrado 
I II III 
Internacional y nacional *   
Regional * *  
Local * * * 




  * 
 
Dado que el centro deportivo pertenece al ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat, y que éste le dará un uso público, se prevé que la instalación sea 
utilizada por los colegios de la zona, así como los clubes locales, por lo que se 
considerará una clase de alumbrado de categoría III. 
También se indica que el valor de mantenimiento debe acordarse entre el 
proyectista y el cliente al inicio del proyecto, y en caso de no haber acuerdo, 
se usará un valor de 0,8. 
Para el alumbrado de la zona de piscinas, donde se pueden practicar deportes 
como competiciones de natación, natación sincronizada o waterpolo, también 
se considerará categoría III y una cuadrícula de 15 x 9. 
- Alumbrado de emergencia 
El edificio debe disponer además de un sistema de alumbrado de emergencia 
que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación 
necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de 
las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de 
protección existentes. 
 




Ilustración 8. Apartado 2.1 del SUA 4 del CTE. 
Las luminarias deben ir ubicadas a una posición mínima de 2 metros por 
encima del nivel del suelo, y se ubicarán en las puertas de salida, en las 
puertas existentes en los recorridos de evacuación, en las escaleras, cambios 
de nivel, cruces y cualquier otro punto en que sea necesario destacar un 
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. 
 
Ilustración 9. Apartado 2.2 del SUA 4 del CTE 
La instalación será fija y tendrá una fuente de energía propia que entre 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en 
la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado 
de emergencia, que deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación 
requerido en los primeros 5 s y del 100% a los 60 s. El alumbrado de 
emergencia deberá poder cumplir las exigencias de iluminación durante una 
hora como mínimo desde el momento del fallo de alimentación. 





Ilustración 10. Apartado 2.3 del SUA 4 del CTE 
Las señales de seguridad se iluminarán según lo dispuesto en el apartado 2.4 
del SUA 4 del CTE. 
 
Ilustración 11. Apartado 2.4 del SUA 4 del CTE 
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3.4 Luminarias empleadas 
3.4.1 Lámparas de bajo consumo 
Estas lámparas se han utilizado para iluminar aquellos espacios en los que se 
ha instalado un falso techo, como son principalmente los aseos, la sala de 
actividades, y la zona de recepción. 
 
Ilustración 12. Ejemplo de foco downlight. Fuente: DIALux 
Los focos empleados son focos que contienen dos lámparas de bajo consumo 
que suman un consumo total de 65,6 W. Estas luminarias tienen un 
rendimiento de color Ra de 100.  
El uso de estas luminarias se debe a que proporcionan una gran calidad de 
iluminación para espacios reducidos como los aseos. En lugares como la sala 
de actividades dirigidas se ha considerado oportuno este tipo de luminarias 
dado que pueden instalarse fácilmente en los paneles del falso techo y 
proporcionan un aspecto más elegante que los paneles fluorescentes debido a 
su diseño. 
3.4.2 Pantallas fluorescentes de interior 
Estas pantallas proporcionan una gran iluminación con una alto rendimiento 
(73,94%) y son capaces de iluminar eficazmente superficies relativamente 
amplias. Por este motivo se han seleccionado pantallas fluorescentes de dos 
tubos de 36 W. 
 
Ilustración 13. Ejemplo de pantalla fluorescente IP20. Fuente: www.leroymerlin.es 
Estas luminarias tienen una protección IP20, por lo que están protegidas 
contra la penetración de cuerpos sólidos de tamaño superior a 12 mm y no 
tienen protección contra humedad. Por este motivo sólo se han empleado 




este tipo de luminarias en las zonas interiores, y nunca ubicados a una altura 
inferior a 3 m del suelo.  
La mayor parte del edificio se ilumina con este tipo de luminarias y tienen un 
valor de rendimiento de color Ra 100. 
3.4.3 Pantallas fluorescentes de exterior 
Estas luminarias han sido las empleadas para iluminar cualquier zona exterior 
del edificio.  
 
Ilustración 14. Ejemplo de lápara fluorescente IP65. Fuente: www.philips.es  
Las lámparas están equipadas con un único tubo fluorescente de 36 W y 
tienen una protección IP65 que garantiza protección total contra la 
penetración del polvo y protección contra chorros de agua. También tienen 
una protección IK08, por lo que se considera protegida contra vandalismo.  
Dada su protección contra la penetración de objetos y del agua, así como su 
resistencia a los golpes, también se ha utilizado este tipo de luminarias para 
iluminar la sala técnica de jacuzzis, que tiene una altura hasta el techo de 2 
m y resulta fácilmente alcanzable por golpes directos del personal de 
mantenimiento, de forma que se contribuye a la seguridad laboral de los 
empleados a la vez que se proporciona iluminación de calidad. 
Este tipo de luminarias tiene un rendimiento de color Ra de 100 y su eficacia 
de funcionamiento es del 70,29%. 
3.4.4 Lámpara de sauna 
Este tipo de lámpara se caracteriza por ser capaz de trabajar a temperaturas 
ambiente superiores a lo habitual, un máximo de 70ºC ya que las saunas 
instaladas en el edificio son saunas húmedas.  




Ilustración 15.Ejemplo de lámpara para sauna. Fuente: www.northcliffe.org 
 
Estas luminarias tienen una protección IP 54 que las protege contra la 
penetración de polvo en cantidades perjudiciales y protección contra el 
rociado de agua desde todas partes. Las bombillas utilizadas en este tipo de 
luminarias son de tipo incandescente, ya que trabajan a una alta temperatura 
y no se ven afectadas por la temperatura ambiente de la sauna. Tampoco 
contienen elementos eléctricos ni electrónicos que puedan verse dañados por 
esas altas temperaturas ni por la humedad. 
El rendimiento de color Ra de estas lámparas es de 100, y la bombilla es de 
100W. 
3.4.5 Focos de halogenuros metálicos 
Estos focos, con lámparas de halogenuros metálicos de 400W, se utilizan 
para iluminar grandes superficies.   
 
Ilustración 16. Ejemplo de foco de halogenuros metálicos. Fuente: www.disano.it 
Tanto la pista polideportiva como la zona de piscinas se han iluminado 
mediante este tipo de focos, que proporcionan una buena iluminación a 
grandes distancias, ya que en la pista polideportiva se han instalado los focos 
a una altura de 8 m y en la zona de piscinas deben cubrir, desde los laterales 
donde se instalan hasta el eje de las piscinas, una distancia de 9 m.  
El rendimiento de color Ra de estas lámparas es de 100, por lo que se 
cumplen los requisitos en el área de juego de la pista y en los vasos de las 
piscinas.  




3.4.6 Luminarias de emergencia 
En el caso de un fallo en el suministro eléctrico, o por un defecto que 
provoque la actuación de las protecciones eléctricas que provoquen un corte 
en el suministro eléctrico del alumbrado normal, las luminarias de 
emergencia deben proporcionar luz suficiente para la evacuación de los 
ocupantes del edificio de forma segura.  
 
Ilustración 17.Ejemplo de luminaria de emergencia. Fuente: www.beghelli.com 
 
 Las luminarias de emergencia empleadas constan de una lámpara 
fluorescente de 8 W que proporciona 100 lúmenes y tiene un rendimiento de 
color Ra de 99. 
Dado que las luminarias de emergencia deben instalarse tanto en interior 
como en exterior, tienen una protección IP 65 que las protege totalmente 
contra el polvo y contra chorros de agua en todas direcciones. 
3.5 Modo de funcionamiento 
El Código Técnico de la Edificación dicta que debe existir como mínimo un 
método de encendido y apagado manual, no pudiendo quedar como forma 
exclusiva el control desde cuadro. También se da la exigencia de utilizar 
algún medio de discriminación horaria en la cabecera de los sistemas de 
alumbrado, para evitar, por ejemplo, que queden luces encendidas por la 
noche o fuera de los horarios de uso del edificio. En aquellas zonas de 
ocupación esporádica también se indica que deben usarse métodos de control 
como por ejemplo detectores por infrarrojos.  
Teniendo en cuenta lo indicado, el método de control de las luminarias será el 
siguiente. 
3.5.1 Zonas comunes 
Para las zonas comunes como pasillos y vestuarios, se dispondrá de un PLC 
que será el encargado de gestionar el encendido de las luminarias al activar 
un contactor en el cuadro eléctrico. Este encendido podrá ser o bien 
programado, o bien activado manualmente mediante el sistema de control 
remoto del PLC desde el ordenador de recepción. 
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Dado que el código técnico de la edificación exige que haya un medio de 
control manual, también se colocará un pulsador por zona. Mediante este 
pulsador, se dará orden manual al PLC para que actúe sobre el alumbrado. 
En caso de haber algún circuito encendido, el PLC deberá apagar todo el 
alumbrado. En caso de estar todos los circuitos apagados, el PLC dará orden 
de encendido a todos los circuitos asociados de la zona en la que se ubique el 
pulsador. 
Mediante la activación por PC, en cambio, podrá seleccionarse la activación 
de cada circuito por separado. No obstante, la programación será tal que el 
primer circuito en ser encendido, y el último en ser apagado, deberá ser 
siempre aquél del que dependa el alumbrado de emergencias. De esta forma, 
el sistema sólo permitirá encender los otros circuitos una vez encendido el 
circuito mencionado. Esta condición se añade para garantizar que en caso de 
un fallo en el alumbrado normal se activen las luminarias de emergencia 
correctamente. 
El CTE también exige que se introduzca un elemento de control que permita 
añadir un control por horario del funcionamiento de las luminarias. Este reloj 
se introducirá en la programación del PLC para condicionar la actuación del 
encendido y apagado, pero no tendrá preferencia sobre la activación manual. 
De esta forma, al llegar la hora programada, tras el cese de la actividad del 
edificio, todo el alumbrado quedará desconectado, y al inicio de la siguiente 
jornada se activarán automáticamente las luminarias programadas. La 
función de activación manual siempre quedará activa, teniendo preferencia 
sobre el reloj, de modo que si fuera de horario se necesitase activar las luces 
por el personal de mantenimiento o limpieza, no hubiese impedimento. 
Desde el PC de recepción podrá saberse en todo momento el estado de 
encendido o apagado de las luces gracias al bus de comunicación del PLC, 
con el que se dará la información del estado mediante un programa SCADA.  
El siguiente esquema de principio indica el modo de funcionamiento del 
sistema de alumbrado para zonas comunes: 





Ilustración 18. Esquema de principio de control de alumbrado en zonas comunes. 
El siguiente diagrama de funcionamiento pretende definir el funcionamiento 
del sistema de control de alumbrado: 
 
Ilustración 19. Diagrama de funcionamiento del sistema de control de las luminarias 
en zonas comunes.  
Control total. 
 




Ilustración 20. Diagrama de activación de luces manualmente mediante PC. Control 
con selección de circuitos. 





Ilustración 21. Diagrama de apagado manual de luces mediante PC. Control con 
selección de circuitos. 
3.5.2 Aseos de zonas comunes 
En el control de la iluminación de los aseos, además de los sistemas y 
procedimientos mencionados en el apartado anterior, también se introduce 
en el sistema un control de encendido del alumbrado mediante interruptor 
volumétrico temporizado. 
Estos detectores funcionan por infrarrojos y detectan el movimiento de las 
personas al pasar por la zona de detección. De esta forma se activará el 
alumbrado del aseo cuando haya alguien, y transcurrido el tiempo 
programado en el propio detector se apagarán las luminarias. 
Dentro de cada aseo también habrá un pulsador manual que incluya 
temporizado para el control de las luces del WC.  
Como el alumbrado de los aseos de zonas comunes cuelga de los propios 
circuitos de alumbrado de las zonas comunes, toda la iluminación de los 
aseos se conectará al circuito 3 de la zona, del que cuelgan los alumbrados 
de emergencias. De esta forma, dado que este circuito siempre estará 
conectado durante la presencia de personas en la zona, se asegura que el 
circuito esté conectado y haya iluminación en los aseos. 




 Ilustración 22. Ejemplo de detector volumétrico. Fuente: www.bueni.es 
 
3.5.3 Alumbrado de cancha polideportiva 
El alumbrado mediante focos de la cancha deportiva sólo puede ser 
controlado mediante el PC de recepción o forzando la marcha manual del 
contactor directamente en el cuadro. 
Dado que la cancha está formada por una pista grande de básquet, más tres 
pistas pequeñas en posición transversal dentro de la pista grande, el 
alumbrado está dividido por las tres pistas y en tres circuitos. De esta forma, 
se puede activar cada circuito de forma individual, discriminando además en 
función del número de pista pequeña. 
Todos los circuitos están alimentados por el grupo generador del edificio en 
caso de fallo en el suministro eléctrico. Dado que la actividad prevista no se 
considera peligrosa, no se ha conectado el sistema de alumbrado normal a 
ningún alumbrado de emergencias, de modo que no es necesario dar 
preferencia a ningún circuito. Los circuitos pueden de esta forma encenderse 
y apagarse en cualquier orden.  
3.5.4 Alumbrado de piscinas 
El alumbrado de las piscinas se realiza mediante focos del mismo modo que 
para la cancha polideportiva. Los focos sólo pueden controlarse desde el PC o 
directamente desde cuadro actuando sobre la posición de automático o 
manual del contactor. 
Todos los circuitos de iluminación por focos de la zona de piscinas está 
conectado al grupo generador, pero en este caso, dado que la actividad 
desarrollada en las piscinas puede suponer un riesgo de ahogo de las 
personas durante un corte en el suministro eléctrico de la iluminación, los 
focos de piscinas sí se han conectado a un sistema de alumbrado de 
emergencias. De este modo, en caso de producirse un defecto mayor que no 
pueda ser subsanado mediante el suministro eléctrico del grupo electrógeno, 
siempre quedará un alumbrado mínimo que permita a las personas 
abandonar el vaso de las piscinas de forma segura.  
El alumbrado de piscinas, por tanto, en caso de ser conectado de forma 
manual y selectiva mediante el PC, deberá realizarse por orden, siendo el 
tercer circuito de iluminación al que se conecta el alumbrado de emergencias 
el primero en ser conectado y el último en ser desconectado. Esta condición 




también debe respetarse en caso de activar el alumbrado de forma manual 
forzando la marcha de los contactores directamente en el cuadro. 
3.5.5 Alumbrado de zonas técnicas, recepción, despachos, lavandería y 
enfermería. 
Tanto en las zonas técnicas como en recepción, los despachos de planta +1, 
dirección en PB y la oficina de clubes en planta -1, la lavandería y la 
enfermería de planta -1, el alumbrado se controla exclusivamente de forma 
manual mediante interruptores. 
Se ha optado por esta forma de control debido a que son lugares, o bien de 
uso continuo como recepción, o de uso esporádico como sería el resto de 
zonas, pero que en ambos casos por las características de la actividad 
desarrollada no resulta adecuado usar detectores volumétricos.  
Dado que se debe utilizar un reloj para discriminar el uso del alumbrado en 
cada cuadro y desconectarlo durante el cierre del edificio, estos relojes serán 
programables y permitirán ser programados como mínimo por el plazo de 
una semana, para poder introducir distintos horarios según el día de la 
semana, y además tendrán un selector de funcionamiento automático, 
forzado apagado y manual. 
3.6 Alumbrado en circuitos prioritarios 
En caso de un fallo en la red de distribución eléctrica, el edificio dispone de 
un grupo generador capaz de suministrar corriente eléctrica al edificio 
durante un tiempo limitado. 
En caso de producirse el corte de suministro eléctrico de compañía, no todos 
los circuitos de alumbrado están conectados al grupo generador. 
El criterio empleado ha sido el de suministrar energía del grupo generador 
como mínimo a un circuito de cada zona. Éste circuito además será el que 
esté conectado al alumbrado de emergencias, de modo que el alumbrado 
normal haga la función del alumbrado de emergencia mientras funcione el 
grupo generador. 
En algunas zonas se ha considerado una máxima prioridad y se han 
alimentado del circuito prioritario todos los circuitos de alumbrado. Estas 
zonas son las siguientes: 
- Recepción 
- Focos de pista polideportiva 
- Focos de piscina 
- Enfermería. 
- Sala de calderas 
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Así, en caso de un fallo en la red de suministro normal, en la zona de 
recepción se mantendrá toda la iluminación para que no afecte a la gestión 
del centro, en la cancha deportiva se mantendrá todo el alumbrado de los 
focos para poder terminar los partidos ya empezados sin tener que aplazar 
las competiciones, y en la zona de piscinas también se mantendrá el 100% 
del alumbrado principal de los focos para evitar situaciones de riesgo entre 
los nadadores y poder terminar las actividades que se pudieran estar 
realizando en piscina.  
En el caso de la enfermería, por motivos de seguridad se mantendrá todo el 
alumbrado por si en el momento del fallo en el suministro eléctrico debiera 
atenderse algún paciente. 
En cuanto a la sala de calderas, dado el riesgo supone la instalación de gas, 
se ha optado por incluir todo el alumbrado en el suministro prioritario para 
asegurar unas condiciones óptimas de trabajo en caso de ser necesario 
realizar alguna actuación en la sala durante un fallo de suministro eléctrico. 
  




3.7 Programa informático utilizado para el 
estudio 
Para el cálculo de las necesidades lumínicas se ha utilizado el programa de 
cálculo gratuito DIALux evo 4 v5.4, para el que la mayoría de los fabricantes 
de luminarias disponen de una base de datos para incorporar las 
características reales de las luminarias obtenidas en ensayos y poder así 
realizar los cálculos de manera más precisa. 
El proceso utilizado en este programa es el siguiente: 
- Importación del archivo CAD que contiene el plano del edificio a 
estudiar. 
- Modelado 3D sobre la base del archivo CAD importado de las zonas a 
estudiar mediante los comandos incorporados en el programa, dando 
volumen a las salas y determinando longitud, ancho, altura del techo, 
color de las superficies, grados de reflexión, transparencia de 
materiales, etc. 
- Incorporación de objetos tales como escaleras, falsos techos, 
columnas, sillas, mesas, plantas, etc. Cualquier objeto que quiera 
considerarse durante el estudio de iluminación puede ser modelado o 
importado y determinar sus características de color, reflexión, 
transparencia, etc. 
- Determinación de otras características tales como la ubicación 
geográfica del edificio, la consideración o no de la luz solar exterior, el 
uso al que se destina la zona objeto del estudio, etc. 
- Importación de una biblioteca de luminarias de cualquier fabricante 
que disponga de datos para éste programa. Estas bibliotecas 
incorporan las dimensiones de cada luminaria, un modelo 3D de la 
luminaria para incorporarlo al modelo 3D del edificio, las características 
de las lámparas (potencias, consumo, lux, color, etc.), características 
constructivas de la luminaria (protección IP, materiales de fabricación, 
tensión de funcionamiento, acabado de materiales, etc.), 
características del haz de luz (forma, alcance, apertura del haz de luz, 
etc.) 
- Una vez importada una biblioteca de luminarias, se seleccionan los 
modelos elegidos,  se ubican sobre el modelo 3D del edificio y se 
determinan características como la posición de la luminaria, la altura, 
la inclinación, el tipo de lámpara utilizado, etc. 
- El programa ofrece unos planos de cálculo por defecto ubicados en el 
suelo, el techo y las paredes, pero pueden incorporarse planos de 
cálculo adicionales para la obtención de datos como el índice de 
deslumbramiento unificado (UGR). 
- Finalmente se ejecuta el cálculo y el programa ofrece los resultados 
obtenidos. Estos resultados pueden ser exportados en pdf para su 
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impresión, o en formato CAD para incorporar las luminarias y las 
isolíneas de iluminación a los planos del proyecto. 
3.7.1 Datos de partida 
Los datos utilizados han seguido el mismo método para cada zona de cálculo. 
Este método ha sido el siguiente: 
- Dimensiones del local: a partir del plano CAD importado, se genera el 
modelo 3D con las medidas y la forma exacta del plano original. La 
altura de los locales se ha considerado siempre de 4 m, excepto en los 
locales con altura especial que son: la sala técnica de la zona de 
jacuzzis, que tiene una altura de 2 m, la zona de piscinas, que tiene 
una altura de 8 m, y la zona de la cancha polideportiva que tiene una 
altura de 12 m. En algunas zonas como por ejemplo el bar, la zona de 
recepción y la sala de actividades dirigidas, se ha considerado un falso 
techo de 1 m. 
- Grados de reflexión: Se han dejado los índices por defecto del 
programa. 70% para el techo, 50% para las paredes y 20% para el 
suelo. 
- El tamaño de las cuadrículas se dejará por defecto en todos los casos 
excepto en la pista polideportiva y la piscina, dónde se considerarán 
cuadrículas de 15 x 9 puntos. 
- Altura del plano útil: por defecto 0,8 metros. 
- Factor de degradación: Por defecto 0,8. 
- Período de mantenimiento: por defecto 1 año 
- Tráfico entre medio y denso, con contaminación por partículas de polvo 
menor de 600 microgramos/m3 
- Resultados según norma EN12464 
- Índice del factor K: lo obtiene el programa automáticamente al 
dimensionar la zona. 
- Altura de las luminarias: 3,8 m para las que se ubican en el techo y 
2,5 m para las que se ubican en paredes, excepto en los locales de 
altura especial. 
- La posición de las luminarias en algunos casos se ha calculado 
automáticamente mediante la posición por defecto ofrecida por el 
programa. En los casos en los que no se han obtenido los resultados 
esperados se ha modificado posteriormente de forma manual la 
posición de algunas luminarias hasta alcanzar los objetivos marcados. 
- Intensidad lumínica objetivo: 300 lux para iluminación normal, excepto 
en la cancha polideportiva y la piscina, y 1 lux para iluminación de 
emergencias, teniendo presente que algunas zonas deberán recibir 
como mínimo 5 lux, de acuerdo a las indicaciones dadas en el apartado 
de definición de este capítulo. 
- Características de las luminarias: se obtienen de las fichas técnicas 
descargadas mediante las bibliotecas de luminarias del programa. 




- Mobiliario previsto: Se ha previsto en todos los casos la ubicación de 
puertas, tabiques bajos, mesas, sillas, etc., con las características de 
materiales por defecto definidas en el modelo importado de la 
biblioteca del programa. En las salas de actividades, en cambio, no se 
ha tenido en cuenta la ubicación de máquinas de musculación, 
bicicletas estáticas, etc. Dado que el uso de las salas puede ser 
modificado durante la explotación del edificio, se han considerado 
como zonas sin obstáculos a la hora de realizar los cálculos. 
- Condiciones de luz natural: Dado que el caso más desfavorable de 
iluminación exterior es la ausencia de luz solar durante la noche, se ha 
considerado nulo el aporte de luz solar exterior durante los cálculos 
realizados. 
3.7.2 Resultados que ofrece el programa 
El programa ofrece los siguientes resultados: 
- Isolíneas generadas a partir de los cálculos. 
- Intensidad lumínica media, máxima, mínima, mínima/máxima y 
mínima/media. 
- Índice de deslumbramiento unificado (UGR) 
- Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) en W/m2/100lux 
- Número y tipo de luminarias empleado 
- Eficiencia de las luminarias 
- Potencia total empleada 
- Flujo luminoso total de lámparas 
- Flujo luminoso total de luminarias 
- Rendimiento lumínico en lm/W 
- Valor de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas 
De todos estos valores, se han utilizado las isolíneas generadas para 
implantarlas sobre los planos y tener una referencia visual de la distribución 
de la iluminación. También se ha usado el valor de la intensidad lumínica 
media, la homogeneidad obtenida por la intensidad lumínica media entre la 
intensidad lumínica máxima, el número y tipo de luminarias, la potencia total 
empleada, el valor de rendimiento de color (Ra) y el valor de eficiencia 
energética de la instalación (VEEI). 
3.8 Cálculos del estudio 
3.8.1 Datos de entrada 
Además de los datos mencionados en el apartado anterior, datos de partida, 
para cada sala se han introducido los valores mostrados a continuación. La 
superficie no se introduce como valor en el programa de cálculo, pero éste la 
obtiene al modelar en 3D la sala en estudio. 
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Las siguientes tablas recogen los valores introducidos en el programa para la 
realización del estudio: 
Tabla 0.3. Datos generales de las luminarias. Altura en función del tipo y método de 
instalación 
En todo caso 
Tipo de 
luminaria 
Altura de instalación respecto al suelo 
En 
techo 
Sobre pared Empotrado en falso techo 
Fluorescente 
interior 
3 m 2,5 m -- 
Fluorescente 
exterior 
3 m 2,5 m -- 
Downlight -- -- 3 m 
Luminaria de 
emergencias 
3 m 2,5 m 3 m 
 
Tabla 0.4. Datos de instalación de los focos en la cancha deportiva 
Cancha polideportiva 
Tipo de luminaria Altura de instalación 
(bajo pasarelas de 
planta +1) 
Posición e inclinación 
Focos de halogenuros 
metálicos  
8 m Horizontal, con 20 grados 
de inclinación  
 
Tabla 0.5. Datos de instalación de los focos en piscinas. 
Cancha polideportiva 
Tipo de luminaria Altura de instalación (en 
paredes) 
Posición e inclinación 
Focos de halogenuros 
metálicos  
3,5 m Vertical, con 20 grados 
de inclinación respecto a 
la pared  
 
  




Características constructivas Planta -1 
Sala Superficie (m2) Altura (m) 
Cancha deportiva 1085,77 11,8 
Vestuarios A y B 80,5 3,8 
Enfermería 12,11 3,8 
Lavandería 12,6 3,8 
Oficina clubes 40,5 3,8 
Bar 80,05 3,8 




Sala técnica piscinas 110,48 3,8 
Zona árbitros 50 3,8 
Vestuarios C y D 72,6 3,8 
Sala de actividades dirigidas 174,2 3,8 
Cicling 92,92 3,8 
Sala de acumuladores y 
bombas 
72,18 3,8 
Sala de calderas 30,56 3,8 
Antesala calderas 6,11 3,8 
zona común izquierda 157,78 3,8 
Zona común derecha 157,1 3,8 
zona común hall 110,58 3,8 
zona común almacén bar 20,6 3,8 
Lavabo ascensor 1 3,84 3,8 
Lavabo ascensor 2 3,94 3,8 






Características constructivas Planta +1 
Sala Superficie (m2) Altura (m) 
Sala Fitness 458,07 11,8 
Zona técnica 16,15 3,8 
Vestuarios 325,32 3,8 
Zona de vending 67,33 3,8 
WCs vending 7,02 3,8 
Despacho 1 vending 18,59 3,8 
Despacho 2 vending 19,12 3,8 
Terraza técnica 168,9 3,8 
Salida de emergencias 11 92,68 3,8 
Salida de emergencias 12 94,89 3,8 
Pasarelas 500,41 3,8 
Pasillo fitness 94,17 3,8 
Sala polivalente 247,71 3,8 
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Características constructivas Planta PB 
Sala Superficie (m2) Altura (m) 
Entrada principal 66,18 7,8 
Recepción 45,61 3,8 
Despacho dirección 12,97 3,8 
Acceso socios 75,15 7,8 
Entrada vestuarios 24,16 3,8 
Almacén 101 16,23 3,8 
Vestuario colectivo 01 02 61,34 3,8 
Vestuario colectivo 03 04 60,58 3,8 
Vestuario de abonados A 226,98 3,8 
Acceso saunas 25,02 3,8 
Sauna 01 6,54 3 
Sauna 02 6,15 3 
Zona relax 64,8 3,8 
Acceso sala técnica jacuzzis 47,94 3,8 
Patio exterior piscina 477,77 -- 
Zona jacuzzis 84,87 3,8 
Centro de transformación 50 3,8 
Almacén deportivo piscinas 47,67 3,8 
Cuadros generales 6,08 3,8 
Acceso almacén piscina 10 3,8 
Jardín 01 36,93 -- 
Acceso 2ª planta piscina 23,88 3,8 
Piscina pequeña 75,22 7,8 
Piscina grande 313,73 7,8 
Contornos piscinas 253,53 7,8 
Acceso cancha 121,72 3,8 
Acceso aerobic 56,61 3,8 
Sala de aerobic 172,32 3,8 
Salida de emergencia 01 59,19 3,8 
Sala deshumectadora 69,21 3,8 
Zona de gradas 176,64 3,8 
Gradas 191,64 3,8 
Lavabo gradas 01 15,44 3,8 
Lavabo gradas 02 15,78 3,8 
 
A continuación se recoge el número de luminarias empleado para cada zona: 
  




















- - - - 18 
Vestuarios A y B 4 8 - 6 - 
Enfermería - 2 - 1 - 
Lavandería - 2 - 1 - 
Oficina clubes - 6 - 2 - 
Bar 7 7 - 7 - 




- 4 - 2 - 
Sala técnica 
piscinas 
- 9 - 4 - 
Zona árbitros 8 6 - 5 - 




26 - - 7 - 




- 6 - 3 - 
Sala de calderas - 3 - 1 - 
Antesala 
calderas 
- 1 - 1 - 
zona común 
izquierda 
- 18 - 13 - 
Zona común 
derecha 
- 19 - 14 - 
zona común 
hall 
- 11 - 6 - 
zona común 
almacén bar 
- 2 - 3 - 
Lavabos 
ascensor 
- 4 - 2 - 
Sala de bombas 
zona de jacuzzis 
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Luminarias empleadas en  Planta PB 














- 9 - 10 - - 
Recepción 3 4 - 5 - - 
Despacho 
dirección 
- 2 - 1 - - 
Entrada 
vestuarios 
- 3 - 3 - - 
Sala técnica - 4 - 5 - - 
Vestuario 
colectivo 01 02 
- 9 - 7 - - 
Vestuario 
colectivo 03 04 
- 9 - 7 - - 
Vestuario de 
abonados A 
- 23 - 21 - - 
Acceso saunas - 3 - 3 - - 
Sauna 01 1 - -  - 1 
Sauna 02 1 - -  - 1 
Zona relax - 11 - 3 - - 
Acceso sala 
técnica jacuzzis 
- - 1 1 - - 
Patio exterior 
piscina 
- - 19 14 - - 
Zona jacuzzis - 9 - 7 - - 
Centro de 
transformación 




- 5 - 4 - - 
Cuadros 
generales 
- 2 - 2 - - 
Jardín 01 -  1 1 - - 
Zona pisicnas - 8 - 38 12 - 
Acceso cancha - 7 - 7 - - 
Acceso aerobic - 3 - 4 - - 
Sala de aerobic - 12 - 8 - - 
Salida de 
emergencia 01 
- 8 - 8 - - 
Sala 
deshumectadora 
- 5 - 4 - - 
Zona de gradas - 25 - 26 - - 
Lavabo gradas 
hombres 
2 2 - 2 - - 
Lavabo gradas 
mujeres 
4 2 - 2 - - 
 




Luminarias empleadas en  Planta +1 








Sala Fitness - 28 - 23 
Zona técnica - 4 - 2 
Vestuarios - 26 - 25 
Zona de 
vending 
- 7 - 6 
WCs 
vending 
2 - - 2 
Despacho 1 
vending 
- 2 - 1 
Despacho 2 
vending 
- 2 - 1 
Terraza 
técnica 








- 10 - 9 
Pasarelas - 27 - 29 
Pasillo 
fitness 
- 5 - 2 
Terraza 
solarium 
- - 2 - 
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3.8.2 Datos obtenidos 
- Datos del alumbrado normal 
Una vez realizados los cálculos mediante el programa DIALux, los resultados 
obtenidos se recogen en las siguientes tablas.  
Resultados del cálculos lumínicos en  Planta -1 Alumbrado normal 











315 0,648 100 2,29 
Vestuarios A y 
B 
222 0,509 100 3,55 
Enfermería 278 0,665 100 3,32 
Lavandería 273 0,634 100 3.18 
Oficina clubes 308 0,558 100 3,47 
Bar 228 0,468 100 3,15 




202 0,342 100 3,29 
Sala técnica 
piscinas 
238 0,470 100 2,53 
Zona árbitros 3,47 0,49 100 2,67 
Vestuarios C y 
D 




179 0,464 100 3,51 




250 0,364 100 2,39 
Sala de 
calderas 
222 0,586 100 3,16 
Antesala 
calderas 
189 0,651 100 3,35 
zona común 
izquierda 
242 0,417 100 3,44 
Zona común 
derecha 
232 0,573 100 3,03 
zona común 
hall 
226 0,518 100 3,26 
zona común 
almacén bar 
238 0,456 100 3,48 
Lavabos 
ascensor 




234 0,423 100 2,60 





Resultados del cálculos lumínicos en  Planta -1 Alumbrado normal 











218 0,376 100 2,05 
Recepción 261 0,652 100 3,87 
Despacho 
dirección 
266 0,669 100 3,23 
Entrada 
vestuarios 
218 0,376 100 2,05 
Sala técnica 340 0,615 100 3,22 
Vestuario 
colectivo 01 02 
283 0,350 100 4,04 
Vestuario 
colectivo 03 04 
288 0,346 100 3,98 
Vestuario de 
abonados A 
298 0,652 100 2,99 
Acceso saunas 246 0,409 100 3,86 
Sauna 01 184 0,512 100 3,12 
Sauna 02 184 0,512 100 3,12 
Zona relax 295 0,414 100 3,94 
Acceso sala 
técnica jacuzzis 
128 0,316 100 2,97 
Patio exterior 
piscina 
128 0,329 100 4,47 
Zona jacuzzis 144 0,421 100 3,49 
Centro de 
transformación 




266 0,462 100 2,90 
Cuadros 
generales 
159 0,588 100 3,80 
Jardín 01 109 0,312 100 4,86 
Zona pisicnas 192 0,488 100 2,72 
Acceso cancha 143 0,622 100 2,90 
Acceso aerobic 175 0678 100 2,20 
Sala de aerobic 250 0,412 100 2,01 
Salida de 
emergencia 01 
211 0,611 100 4,23 
Sala 
deshumectadora 
217 0,543 100 2,39 
Zona de gradas 208 0,716 100 3,28 
Lavabo gradas 
hombres 
141 0,424 100 3,98 
Lavabo gradas 
mujeres 
232 0,353 100 3,86 
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Resultados de cálculos lumínicos en  Planta +1 Alumbrado normal 









Sala Fitness 172 0,587 100 2,05 
Zona técnica 335 0,609 100 3,31 
Vestuarios 233 0,524 100 2,77 
Zona de 
vending 
134 0,410 100 2,05 
WCs 
vending 
179 0,465 100 3,86 
Despacho 1 
vending 
224 0,473 100 3,42 
Despacho 2 
vending 












134 0,321 100 3,37 
Pasarelas 128 0,328 100 3,59 
Pasillo 
fitness 
173 0,384 100 3,32 
Terraza 
solárium  
112 0,334 100 3,64 
 
En los planos 19, 21 y 23 puede verse con exactitud la posición de cada 
luminaria y las líneas isométricas de cada zona. 
- Datos del alumbrado de emergencias 
En el caso del alumbrado de emergencia, los resultados mostrados en las 
tablas anteriores para el alumbrado normal no tienen relevancia, ya que lo 
realmente importante es que la iluminación se mantenga en los recorridos de 
evacuación, por este motivo no se incluyen tablas de resultados. En este caso 
se debe dirigir a los planos 20, 22 y 24para comprobar la disposición de las 
luminarias, y mediante las líneas isométricas se puede comprobar que se 
cumple con la iluminación mínima en los recorridos de evacuación. 
  




- Datos globales del edificio. 
El número total de luminarias empleadas se recoge en la siguiente tabla: 
Luminarias empleadas en  el edificio 












Unidades 62 280 34 242 30 2 
 
Al multiplicar las luminarias empleadas por su potencia, se obtiene la 
potencia total consumida por el sistema de alumbrado del edificio. Si se 
divide esa potencia por la superficie total útil del edificio se obtiene la 
potencia empleada por unidad de superficie. 
Luminarias empleadas en  el edificio 












Unidades 62 404 44 395 30 2 
Potencia 
unitaria (W) 
65,6 72 36 8 418,8 100 
Total por tipo de 
luminaria (W) 
4.067,2 29.088 1.584,0 3160,0 12.564,0 200,0 
     TOTAL (W) 50.663,2 
 
Superficie total útil del edificio: 7.916,27 m2 ܲ݋ݐ݁݊ܿ�ܽ ݐ݋ݐ݈ܽ ݌݋ݎ ݏݑ݌݁ݎ݂íܿ�݁ = ͷͲ.͸͸͵,ʹ ܹ͹.ͻͳ͸,ʹ͹ ݉2 = ͸,Ͷ ܹ/݉2 
De esta forma se cumple con los requisitos indicados en el Código Técnico de 
la Edificación sobre la potencia máxima permitida de 10 W/m2. 
 
  







La presente memoria tiene como objeto definir las necesidades y 
características de las instalaciones eléctricas del edificio. En ella se describen 
los elementos necesarios a instalar, las características de dichos elementos y 
los requisitos mínimos que deben cumplir. 
Se comprende por instalaciones eléctricas las instalaciones receptoras del 
edificio a partir de la acometida eléctrica, acogiendo por tanto los elementos 
necesarios para la distribución de la energía eléctrica, puntos y elementos de 
consumo, iluminación, grupo electrógeno y sistemas de protección contra 
contactos indirectos y toma de tierra. 
 
4.2 Normativa aplicable 
Para las instalaciones eléctricas del edificio se tendrán en cuenta las 
siguientes normativas así como todas a las que se haga referencia en las 
mismas y aquellas de posterior publicación que modifiquen las normativas 
mencionadas. 
 Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT), así como sus 
instrucciones técnicas complementarias y las correspondientes guías 
técnicas de aplicación.  Código Técnico de la Edificación HE3 sobre eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación.  Código Técnico de la Edificación HE5 sobre contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica.  Guía Vademecum de FecsaEndesa. 
 
4.3 Clasificación del edificio según REBT 
De acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-28 del REBT, el edificio se 
clasifica como lugar de pública concurrencia, por lo que serán de aplicación 
las normas específicas para este tipo de locales además de las normas 
generales. 




4.4 Descripción de la instalación 
4.4.1 Centro de transformación 
El edificio contará con un centro de transformación que suministrará la 
energía eléctrica necesaria para el funcionamiento del centro polideportivo. 
Este centro de transformación contará con su propio proyecto y estará 
diseñado conforme a las normas que le sean de aplicación. 
4.4.2 Acometida 
La acometida es la parte de la instalación de la red de distribución que 
alimenta la caja general de protección (CGP). En este caso, la acometida 
transcurre desde las celdas del centro de transformación del edificio hasta la 
CGP, ubicada en el exterior del centro, con acceso desde la vía pública. 
Será una acometida subterránea, por lo que se debe tener presente las 
indicaciones de la ITC-BT-7. En esta ITC se recogen una serie de correcciones 
en la intensidad máxima admisible de los conductores enterrados en función 
del modo en que se instalen y las características del terreno en que se 
instalen. 
4.4.3 Caja general de protección (CGP) 
La caja general de protección (CGP) es la caja que alberga los elementos de 
protección de la línea general de alimentación. 
Debe ubicarse preferentemente en la fachada de los edificios, en un lugar 
libre y de acceso permanente. 
En el caso de los edificios que alberguen el centro de transformación en su 
interior, los fusibles del cuadro de baja tensión de dicho centro de 
transformación pueden utilizarse como protección de la línea general de 
alimentación. No obstante, en el edificio objeto de esta memoria se instalará 
la protección fusible también en la CGP. 
Las CGP se clasifican en distintos tipos de esquema según la distribución 
interna de la caja. En este caso, se usará una CGP esquema 9, es decir, con 
entrada del cableado por la parte inferior y salida por la parte superior. 




Ilustración 23. CGP esquema 9. 
Cada fase estará protegida mediante cortacircuitos fusibles con poder de 
corte igual o superior a la intensidad de cortocircuito prevista en ese punto de 
la instalación. El neutro en cambio estará constituido por una parte 
inamovible que garantice la conductividad eléctrica situada a la izquierda de 
la caja una vez colocada en la posición de servicio. 
Esta caja debe tener una protección mínima IP43 e IK08 y debe ser 
precintable. 
4.4.4 Caja de protección y medida 
Dado que se trata de un suministro para un único usuario, no hay línea 
general de alimentación, por lo que la caja de protección y medida será la 
que albergue el conjunto formado por el contador y la caja general de 
protección  
Los equipos de medida deben estar ubicados a una altura comprendida entre 
0,7 m y 1,8m. 
La caja debe ser precintable y corresponderse a uno de los tipos recogidos en 
las especificaciones técnicas de la empresa suministradora, teniendo como 
mínimo una protección IP43 e IK09. 
4.4.5 Línea general de alimentación 
Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de 
contadores. Dado que se trata de un suministro único, no hay centralización 
de contadores, por lo que no existe línea general de alimentación en esta 
instalación. 
4.4.6 Derivación individual 
Según la definición de la ITC-BT-15, la derivación individual (DI) es la parte 
de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación, 
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. La DI se inicia en el 
embarrado general y comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de 
medida, y los dispositivos generales de mando y protección. 




En este caso, dado que no existe línea general de alimentación, la derivación 
individual partirá desde la caja de protección y medida hasta el cuadro 
general de protecciones al comienzo de la instalación en el edificio. 
Los tubos y canales  protectoras tendrán una sección nominal que permita 
ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, 
siendo los tubos de un diámetro mínimo de 32mm.  
Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, 
exceptuándose en este caso las conexiones realizadas en la ubicación de los 
contadores y en los dispositivos de protección. Los conductores serán de 
aislamiento 450/750 si son unipolares, y 0,6/1 kV si se trata de cables 
multiconductores o enterrados. Siempre serán no propagadores de la llama y 
con baja emisión de humos y opacidad reducida. 
4.4.7 Interruptor de control de potencia  
Es un dispositivo mediante el cual se limita la potencia consumida por la 
instalación con el fin de no exceder el consumo instantáneo máximo marcado 
por la potencia de suministro contratada a la empresa suministradora.  
Debe estar ubicado después del contador e inmediatamente antes del resto 
de dispositivos de la instalación, ubicado en una caja precintable. 
4.4.8 Grupo electrógeno 
Según la ITC-BT-28 sobre locales de pública concurrencia, para centros 
polideportivos debe disponerse de suministro de reserva. 
El suministro de reserva, según el artículo 10 del REBT, se define como el 
suministro dedicado a mantener un servicio restringido de los elementos de 
funcionamiento indispensables de la instalación receptora, con una potencia 
mínima del 25 por 100 de la potencia total contratada para el suministro 
normal. 
Este suministro de reserva se proporcionará mediante un grupo electrógeno 
de la potencia necesaria para cubrir ese mínimo del 25 por 100 de la potencia 
contratada. 
4.4.9 Caídas de tensión  
La caída de tensión es la diferencia de potencial que existe entre ambos 
extremos de un conductor. 
Según la ITC-BT-15, la máxima caída de tensión admisible en el tramo de la 
derivación individual es del 1,5% para suministros para un único usuario en 
que no existe línea general de alimentación. 
Para los circuitos interiores, de acuerdo con la ITC-BT-19, la caída de tensión 
máxima admisible para circuitos de alumbrado es del 3% y para el resto de 
circuitos se admite hasta un 5%. No obstante, para instalaciones industriales 
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alimentadas directamente en alta tensión mediante un transformador de 
distribución propio, se considera que el origen de la instalación está a la 
salida del transformador, y la caída de tensión total podrá sumarse de forma 
que la caída de tensión máxima para circuitos de alumbrado será del 4,5% y 
del 6,5% para el resto de usos.  
 
Ilustración 24. Caídas de tensión máximas para un usuario con centro de 
transformación. A: Alumbrado; F: Fuerza; V: circuitos interiores de vivienda. Fuente: 
Guía técnica ITC-BT-19 del REBT.  
4.4.10Instalación de puesta a tierra 
- Tierra de la instalación 
En la ITC-08 se establecen los distintos tipos de esquemas de distribución 
posibles. 
El esquema adoptado para la instalación es el esquema TT. Esto significa que 
el sistema de alimentación está conectado directamente a tierra, y que el 
sistema de masas también se encuentra directamente conectado a tierra.  
 
Ilustración 25. Esquema de distribución tipo TT. 
La ITC-BT-18 recoge el modo de realizar las instalaciones de puesta a tierra 
en la instalación receptora. 




El esquema tipo representado en el reglamento es el que se muestra a 
continuación, al que se le ha añadido una caja de seccionamiento para la 
correcta medición de la puesta a tierra. 
 
Ilustración 26. Representación esquemática del circuito de puesta a tierra 
Donde: 
1: Conductor de protección. 
2: Conductor de unión equipotencial principal 
3: Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra 
4: Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
B: Borne principal de tierra. 
C: Elemento conductor. 
P: Canalización metálica principal de agua. 
T: Toma de tierra. 
CS: Caja de seccionamiento de tierra para mediciones. 
Dado que el edificio contiene un centro de transformación, se debe asegurar 
que la distancia entre la tierra de alta tensión y la tierra de baja tensión de la 
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instalación haya una distancia suficiente para permitir que un defecto a tierra 
en el lado de alta pueda provocar una tensión peligrosa en el lado de baja. 
 
Para determinar esta distancia, el reglamento establece en la ITC-18 que 
debe calcularse mediante la siguiente fórmula: ܦ = ߩ�ௗʹߨܷ 
Donde: 
D: Distancia entre electrodos, en metros 
ρ: resistividad media del terreno en ohmios·metro 
Id: intensidad de defecto a tierra, en amperios, para el lado de alta tensión, 
que será facilitado por la empresa eléctrica. 
U: 1.200 V para sistemas de distribución TT, siempre que el tiempo de 
eliminación del defecto en la instalación de alta tensión sea menor o igual a 5 
segundos y 250 V, en caso contrario. 
De esta forma, la separación mínima entre el tierra de alta y el tierra de baja 
de la instalación será de 12 m. 
El valor de resistencia de la toma de tierra debe ser tal que la tensión de 
contacto no supere en ningún caso los 25V. De esta forma, calculando 
mediante la siguiente fórmula se obtiene el valor máximo de resistencia de la 
puesta a tierra: ܴ� = ௗܸ�ௗ  
Donde: 
Rt: Resistencia de tierra 
Vd: Tensión de contacto en caso de defecto 
Id: Intensidad de defecto. 
Considerando el edificio como un local o emplazamiento conductor, la tensión 
de contacto no puede ser superior a 24 V. Además, la intensidad de defecto 
será a la que actúe el dispositivo de protección diferencial, que es de 30 mA 
en puntos terminales. Por tanto, la resistencia máxima de tierra no puede ser 
mayor a: ܴ� = ʹͶͲ,Ͳ͵ = ͺͲͲ Ω 




A fin de lograr un valor de tierra inferior al máximo calculado de 800 Ω, y 
teniendo en cuenta un valor de resistividad del terreno de 3.000 Ω·m, la 
toma de tierra se realizará mediante conductor de cobre desnudo de 50 mm2 
enterrado a 0,7 m bajo la pista polideportiva con una longitud de 40 metros. 
Se unirá mediante un manguito de cobre con baño de estaño a un conductor 
aislado de cobre de 50 mm2, que irá hasta el cuarto de cuadros generales del 
edificio, dónde se ubicará la caja de seccionamiento de la puesta a tierra para 
realizar las mediciones. 
 
Ilustración 27. Manguito de cobre estañado. Fuente: www.sofamel.es 
 
Ilustración 28 Caja de seccionamiento de tierras. Fuente: www.pronutec.com 
La caja de seccionamiento de tierras debe ser desmontable necesariamente 
por medio de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la 
continuidad eléctrica. 
Los conductores de tierra que se distribuyan junto a los conductores activos 
para proporcionar protección a tierra a los distintos circuitos, deben ser de la 
sección adecuada en función de la sección de los conductores activos del 
circuito. De esta forma, de acuerdo con la tabla 2 de la ITC-BT-18, los 
conductores tendrán la siguiente sección: 
Sección de los conductores de 
fase de la instalación S (mm2) 
Sección mínima de los 
conductores de protección Sp 
(mm2) 
S ≤ 16 Sp = S 
16 < S ≤ 35 Sp = 16 
S > 35 Sp = S/2 
 
En caso de que el conductor de protección sea común a varios circuitos, la 
sección de ese conductor debe dimensionarse en función de la mayor sección 
de los conductores de fase. 
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Para los conductores de equipotencialidad se usará como mínimo conductor 
de cobre de 2,5 mm2. Si el conductor equipotencial uniera una masa a un 
elemento conductor, su sección no será inferior a la mitad de la del conductor 
de protección unido a esa masa. 
Los cuadros eléctricos metálicos irán conectados a tierra, tanto la envolvente 
del cuadro como la tapa metálica. En cada cuadro eléctrico, la conexión de 
tierra para los distintos circuitos partirá de un bornero de cuadro para tierras.  
Cualquier elemento conductor de la instalación debe conectarse a tierra. 
De acuerdo con la ITC-BT-31 sobre instalaciones con fines especiales, 
piscinas y fuentes, en las piscinas y zona de jacuzzis, cualquier parte metálica 
de tamaño apreciable como puedan ser surtidores, pulsadores, barandillas, 
escaleras de piscina, trampolines, etc. Deben estar conectados mediante un 
conductor de tierra a un borne equipotencial local, que a su vez se unirá 
mediante un conductor de tierra al resto de la instalación de tierra. 
- Puesta a tierra del grupo electrógeno 
Se realizará una segunda puesta a tierra con el fin de conectar el neutro de la 
salida de generación del grupo electrógeno. 
Esta toma de tierra se realizará siguiendo las mismas instrucciones que para 
la puesta a tierra de la instalación. 
En este caso, el tendido del cable de cobre de  50 mm2 se realizará por el 
lateral opuesto de la pista polideportiva al que transcurre la puesta a tierra 
de la instalación. 
4.4.11 Protección contra sobreintensidades 
De acuerdo con la ITC-BT-22, todo circuito estará protegido contra los 
efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para 
lo cual la interrupción de este se realizará en un tiempo conveniente o estará 
dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
De esta forma se admiten como dispositivos de protección contra 
cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento 
adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 
En circuitos trifásicos con neutro, los sistemas de corte deberán conectar en 
primer lugar el conductor de neutro y a continuación las tres fases. Del 
mismo modo, primero desconectarán las tres fases y por último se 
desconectará el cable de neutro. 
4.4.12 Protección contra sobretensiones 
Las sobretensiones se clasifican en sobretensiones permanentes y 
sobretensiones transitorias. 




De acuerdo con lo recogido en la ITC-BT-23, las sobretensiones transitorias 
son las que se transmiten por las redes de distribución y que se originan, 
fundamentalmente, como consecuencia de las descargas atmosféricas, 
conmutaciones de redes y defectos en las mismas.  
Se establecen cuatro categorías de sobretensiones transitorias: 
Categoría I: Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que 
están destinados  ser conectados a la instalación eléctrica fija. Son ejemplos 
los ordenadores y equipos electrónicos muy sensibles. 
Categoría II: Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una 
instalación eléctrica fija. Estos pueden ser electrodomésticos, herramientas 
portátiles y otros equipos similares. 
Categoría III: Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la 
instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto 
nivel de fiabilidad. Estos pueden ser armarios de distribución, canalizaciones, 
motores con conexión eléctrica fija, etc. 
Categoría IV: Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el 
origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de 
distribución. Son ejemplos los contadores de energía, aparatos de 
telemedida, equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc. 
Las sobretensiones permanentes son las sobretensiones producidas en la red 
de forma indeterminada, que pueden ser de unos cientos de voltios, 
generalmente por una rotura en el neutro que provoque la descompensación 
de las fases. 
De acuerdo con lo indicado en el apartado 4.7.2 de la Guía Vademécum de 
Fecsa-Endesa, es obligatorio el uso de un elemento de protección contra 
sobretensiones permanentes. 
4.4.13 Protección contra contactos directos 
Los contactos directos son los que se producen cuando una persona entra en 
contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 
Esta protección puede proporcionarse mediante los siguientes métodos: 
Protección por aislamiento de las partes activas: las partes activas deberán 
estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 
destruyéndolo. No se acepta el uso de barnices pinturas y lacas como 
aislamiento contra contactos directos. 
Protección por medio de barreras o envolventes: Las partes activas deben 
estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 
posean, como mínimo, el grado de protección IPXXB (protección de las 
personas contra el acceso fortuito con los dedos). Las barreras o envolventes 
TFG Instalaciones de un centro polideportivo 
95 
 
horizontales fácilmente accesibles deben responder como mínimo al grado de 
protección IP4X (Protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de 
tamaño superior a 1 mm) o IPXXD (protección de las personas contra el 
acceso fortuito con pequeños cables, agujas, clavos, alambres, etc.). Cuando 
sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de 
éstas, sólo será posible con la ayuda de una llave o herramienta, o bien 
quitando la tensión de las partes activas y no reestableciéndola hasta 
después de volver a colocar las barreras o envolventes, o bien cuando haya 
una segunda barrera que posea como mínimo un grado de protección IP2X 
(protegido contra la penetración de cuerpos sólidos de tamaño superior a 12 
mm) o IPXXB. 
Protección por medio de obstáculos: Esta medida no garantiza una protección 
completa y su aplicación se limita, en la práctica, a los locales de servicio 
eléctrico sólo accesibles al personal autorizado.  
Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento: esta medida 
tampoco garantiza una protección completa, por lo que en la práctica, al igual 
que la protección por medio de obstáculos, su aplicación se limita a locales de 
servicio eléctrico sólo accesibles al personal autorizado. 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual: 
Esta medida está solamente destinada a complementar otras medidas de 
protección contra contactos indirectos, por lo que no constituye por sí misma 
una medida de protección contra contactos directos y deberá utilizarse alguno 
de los métodos mencionados anteriormente. 
4.4.14 Protección contra contactos indirectos 
Un contacto indirecto se produce cuando personas o animales domésticos 
entran en contacto con partes que se han puesto bajo tensión como resultado 
de un fallo de aislamiento. 
Según la ITC-BT-24, la protección contra contactos indirectos puede 
realizarse mediante protección por corte automático de la alimentación. 
Para los esquemas de distribución TT, que es el aplicado a la instalación de 
este proyecto, se establecen las siguientes indicaciones: 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo 
dispositivo de protección deben ser interconectadas y unidas por un 
conductor de protección a una misma toma de tierra. Si varios dispositivos de 
protección van montados en serie, esta prescripción se aplica por separado a 
las masas protegidas por cada dispositivo. 
El punto neutro de cada generador o transformador, debe ponerse a tierra. 
Se cumplirá con la siguiente condición: 




ܴܽ · �ܽ ≤ ܷ 
Donde: 
Ra es la suma de resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 
protección de las masas. 
Ia Es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo 
de protección. Cuando el dispositivo es un dispositivo de corriente diferencial-
residual es la corriente diferencial-residual asignada. 
U Es la tensión de contacto límite convencional (50, 24 V u otras, según los 
casos). 
Para realizar la protección contra contactos indirectos se usarán dispositivos 
de protección de corriente diferencial-residual. Debe respetarse una 
selectividad entre elementos conectados en serie. Por tanto, con miras a la 
selectividad, pueden instalarse dispositivos de corriente diferencial-residual 
temporizada en serie con dispositivos de protección diferencial-residual de 
tipo general, con un tiempo de funcionamiento máximo de 1 s. 
4.4.15 Cuadros eléctricos de distribución 
Los cuadros eléctricos serán metálicos con tapa cerrada con llave y tendrán 
como mínimo una protección IP 55.  
Se ha previsto el uso de dos cuadros por número de cuadro para separar el 
tipo de suministro, uno con suministro normal y otro con suministro 
preferente. No obstante, se deja a elección del instalador el uso de uno o dos 
cuadros siempre y cuando los circuitos normal y prioritario queden 
totalmente separados y debidamente señalizados. 
4.4.16 Tubos y canales protectoras  
Los tubos y canales protectoras deberán tener las características adecuadas 
para cada caso según lo indicado en la ITC-BT-21. 
En esta instalación sólo se usarán tubos para las canalizaciones empotradas o 
enterradas. 
 Para la distribución del cableado por el edificio se usarán bandejas soportes 
a una altura de 3,5 m siempre que sea posible, pero en aquellas zonas de las 
zonas de acceso al público general en las que las canales queden al alcance 
de las personas, se usarán canales no perforadas con tapa. 
- Tubos en canalizaciones empotradas 
Para las canalizaciones empotradas, los tubos podrán ser rígidos, curvables o 
flexibles, y sus características mínimas serán las indicadas en la tabla 3 de la 
ITC-BT-21 para tubos empotrados en obras de fábrica, y según la tabla 4 
para instalaciones embebidas en hormigón. 




Ilustración 29. Tabla 3 de la ITC-BT-21 del REBT. Fuente: REBT 
 
Ilustración 30. Tabla 4 de la ITC-BT-21 del REBT. Fuente: REBT 
En cuanto al dimensionado de los tubos, debe tenerse en cuenta que el 
diámetro será tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables 
o conductores aislados. La siguiente tabla recoge los diámetros exteriores 
mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o 
cables a conducir. 





Ilustración 31. Tabla 5 de la ITC-BT-21. Fuente: REBT 
Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de 
secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será 
como mínimo igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores. 
 
- Tubos en canalizaciones enterradas 
Los tubos para canalizaciones enterradas tendrán las características mínimas 
indicadas en la tabla 8 de la ITC-BT-21. 




Ilustración 32. Tabla 8 de la ITC-BT-21. Fuente: REBT 
 
Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso 
y con cargas superiores ligeras, como por ejemplo aceras, parques y 
jardines. Suelo pesado es aquel del tipo pedregoso y duro con cargas 
superiores pesadas, como por ejemplo calzadas y vías férreas. 
En cuanto al dimensionado de los tubos, debe tenerse en cuenta que el 
diámetro será tal que permita un fácil alojamiento y extracción de los cables 
o conductores aislados. La siguiente tabla recoge los diámetros exteriores 
mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores o 
cables a conducir. 





Ilustración 33. Tabla 9 de la ITC-BT-21. Fuente: REBT 
Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de 
secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será 
como mínimo igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores. 
- Canales protectoras 
En las canales protectoras de grado IP4X (protegido contra la penetración de 
cuerpos sólidos de tamaño superior a 1 mm) clasificadas como “canales con 
tapa de acceso que sólo puede abrirse con herramientas” podrán colocarse en 
su interior mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, 
dispositivos de mando y control, etc., siempre que se fijen de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. También se podrán realizar empalmes de 
conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 
Las características mínimas de las canales serán las indicadas en la siguiente 
tabla: 




Ilustración 34. Tabla 11 de la ITC-BT-11. Fuente: REBT 
 
4.4.17 Cableado 
Al tratarse de un local de pública concurrencia, el cableado deberá ser de 
tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo tubos o canales 
protectores.  
La sección de cada conductor estará correctamente dimensionada de acuerdo 
a las necesidades eléctricas de cada circuito. 
4.4.18 Equilibrado de cargas 
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los 
conductores que forman parte de una instalación, se procurará que aquella 
quede repartida entre sus fases o conductores polares. 
4.4.19 Instalación de alumbrado 
El método empleado para el cálculo y la elección del sistema de alumbrado se 
indica en el capítulo “Estudio lumínico”. Para ello, previamente se han tenido 
en cuenta las distintas indicaciones del REBT que se describen a continuación. 
Siempre que una luminaria esté equipada de lámparas de descarga, será 
obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 
0,9. 
- Alumbrado normal 
Según la ITC-BT-28, en los locales o dependencias donde se reúna público, el 
número de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de 
lámparas a alimentar deberá ser tal que el corte de corriente en una 
cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas 
instaladas en los locales o dependencias que se iluminan por dichas líneas. 
Esto significa que a la práctica, una de cada tres lámparas irá conectada a un 
circuito distinto de iluminación, de forma que al fallar uno, no afecte a más 




de una tercera parte de las lámparas. Ésta condición debe cumplirse en los 
lugares en los que se reúna público, por lo que no es de obligado 
cumplimiento en aquellos espacios reservados como puedan ser la 
enfermería, un despacho, un almacén, y cualquier otra sala que por el uso al 
que se destina no se prevea la presencia de público. 
Además, tampoco se superará un máximo de 30 puntos de luz por circuito. 
- Alumbrado de emergencia 
Al tratarse de un local de pública concurrencia, se debe disponer de 
alumbrado de emergencia. 
El alumbrado de emergencia aplicado a este proyecto se divide en distintos 
tipos de alumbrado en función de su propósito, que se recogen en el 




















Alumbrado de emergencia 
Previsto para entrar en funcionamiento 
cuando se produce un fallo en la alimentación 
del alumbrado normal 
Alumbrado de seguridad 
·Garantiza la iluminación 
durante la evacuación de 
una zona 
·Entra en funcionamiento a 
tensión inferior al 70% de 
la nominal. 
 
Alumbrado de reemplazamiento 
·Su duración no siempre está 
determinada, debe permitir finalizar los 
trabajos con seguridad si la iluminación es 
inferior a la normal. 
·Permite la continuación de las actividades 
normales (En salas de intervención, de 
tratamiento intensivo, de curas, paritorios 
y urgencias, se prescribe una duración 
mínima de 2 horas) 
 
De evacuación 
·Permite reconocer y utilizar las 
rutas de evacuación 
·Proporcionará 1 lux en el suelo, en 
el eje de los pasos principales 
·Permite identificar los puntos de 
los servicios contra incendios y 
cuadros de distribución (5 lux) 
·Tiempo mínimo de funcionamiento 
1 hora 
 
Ambiente o antipánico 
·Permite la identificación y acceso a 
las rutas de evacuación 
·Proporciona 0,5 lux en todo el 
espacio hasta 1 m de altura 
·Tiempo mínimo de funcionamiento 
1 hora 
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La norma UNE EN 12193 sobre iluminación de instalaciones deportivas, 
establece que en caso de un fallo en el suministro eléctrico del sistema de 
alumbrado, la iluminación a mantener debe ser de un 5% para los deportes 
de natación y gimnasia en interiores. Por este motivo, unido a la existencia 
de cierto grado de riesgo durante el desarrollo de estos deportes, así como 
por un motivo económico por los costes generados de la cancelación de un 
evento deportivo, tanto en la pista polideportiva así como en la zona de 
piscinas se ha optado por un alumbrado de reemplazamiento, alimentando el 
alumbrado normal mediante el grupo electrógeno. Esto permitirá que en caso 
de un fallo en el suministro de la red normal se pueda seguir con la actividad 
hasta que se reestablezca el suministro normal o se agote el combustible del 
grupo generador.  
En caso de la piscina, para una mayor seguridad, a pesar de cubrirse las 
necesidades de iluminación de emergencia mediante el alumbrado de 
reemplazamiento, también se usarán luminarias de emergencia con baterías, 
para asegurar que en caso de un fallo grave que impida el funcionamiento del 
alumbrado de reemplazamiento mediante el grupo generador, pueda 
ocasionar una situación de riesgo en los nadadores, que en este caso deberán 
evacuar la piscina. 
También se ha optado por el alumbrado de reemplazamiento en la 
enfermería, para que un fallo en el suministro no afecte a una posible cura de 
un herido, así como en la zona de recepción, para que el personal del centro 
pueda continuar con la gestión del mismo sin verse perjudicados. 
En el resto del edificio, se garantizará que en las rutas de evacuación 
marcadas en el capítulo de “Instalaciones de protección contra incendios” 
siempre haya una iluminación de evacuación, en la que no podrá haber 
menos de 1 lux a nivel del suelo en el eje de los pasos principales. 
En las salas pequeñas, aseos y salas cerradas al público, se aceptará el uso 
de un alumbrado ambiente hasta llegar al inicio de la ruta de evacuación  
donde nuevamente se usará alumbrado de evacuación. En este caso la 
iluminación mínima deberá ser de 0,5 lux en todo el espacio hasta 1 m de 
altura. 
En la iluminación de los vestuarios debe tenerse en cuenta que, de acuerdo a 
lo indicado en la ITC-BT-27, existe una serie de volúmenes respecto a las 
duchas en las que el uso de aparatos eléctricos está restringido o prohibido. 
Estos volúmenes, para duchas sin plato y con pared fija,  son los que se 
muestran a continuación. 






Ilustración 35. Clasificación de los volúmenes para duchas sin plato y con pared fija. 
Fuente: REBT 
 
De esta forma, dado que las luminarias irán instaladas a una altura de 3 m, 
tal y como se describe en el capítulo del “estudio lumínico”, no hay 
impedimento en ubicarlas encima de las duchas, ya que no se entra en los 
volúmenes de seguridad. Como condición, los difusores de las duchas deben 
estar instalados a una altura inferior a los 2,25 m. 
Para las piscinas debe tenerse en cuenta que también existe una clasificación 
de volúmenes de seguridad, en este caso indicados en la ITC-BT-31, que 
difieren de los volúmenes de seguridad para duchas. Los volúmenes para 
piscinas son los siguientes. 
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Como puede apreciarse, los volúmenes son mayores que en el caso de las 
duchas. Además, debe tenerse en cuenta la disposición de los trampolines, ya 
que estos afectan al perfil del volumen 1. Por este motivo se ha optado por 
instalar los focos de piscina sobre las paredes laterales del recinto, a una 
altura de 3 m, para evitar quedar dentro de las zonas de trampolines. 
4.4.20 Instalación de fuerza 
Se entiende por instalación de fuerza aquella parte de la instalación eléctrica 
destinada al suministro de energía en los puntos de consumo de tomas de 
enchufe, bombas de agua, ventiladores, y cualquier otro elemento que no 
esté destinado a la iluminación.  
En los siguientes puntos se recogen los distintos tipos de elementos que 
forman parte de la instalación y sus características. 
- Tomas de corriente de 16A 
Las tomas de corriente monofásicas de 16ª serán de tipo Schuko (nombre 
coloquial para la figura tipo F definido en  el estándar CEE 7/4). 
No podrán instalarse más de 20 tomas por circuito. 
Para la identificación de las tomas de corriente que estén alimentadas por el 
grupo electrógeno durante un corte de suministro eléctrico y que, por tanto, 
se usen para aquellos elementos que se consideren prioritarios como tomas 
de corriente de recepción, enchufes de enfermería, y aquellos que así se 
definan en el apartado de necesidades de la instalación, serán de color rojo. 
También se instalarán enchufes en los pasillos del centro para permitir 
actuaciones del personal de limpieza y mantenimiento. En este caso, como 
las tomas de corriente estarán en zonas de tránsito de público, para evitar 
una manipulación indebida de los enchufes por parte de éste, se instalarán 
Ilustración 61. Dimensiones de los volúmenes para depósitos de piscinas y pediluvios. Fuente: 
REBT 




tomas de corriente con tapa cerrada con llave. De esta forma, su acceso y 
uso quedará limitado al personal autorizado. 
 
Ilustración 37. Toma de corriente tipo Schuko con tapa cerrada con llave. Fuente: 
www.gira.com 
- Tomas de corriente trifásica 
Estas tomas de corriente se usarán exclusivamente en los cuadros eléctricos 
que así se determine. Se emplearán para que, en caso necesario, el personal 
de mantenimiento pueda realizar sus trabajos con maquinaria que funcione a 
400V.  
 
Ilustración 38. Toma de corriente trifásica. Fuente: www.industrialswitchsocket.com 
- Equipos de bombeo 
Tanto para la instalación de agua sanitaria como para el bombeo de agua en 
piscinas y jacuzzis, es necesario el uso de bombas de agua. 
Estos equipos de bombeo se elegirán en función de las necesidades 
hidráulicas de cada caso. 
Aquellas bombas destinadas al bombeo de agua en piscinas y jacuzzis, dado 
el alto grado de cloración del agua, por encima del normal para consumo 
sanitario, se usarán bombas con turbina de plástico para evitar el efecto de 
corrosión del cloro. 
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Deberá preverse además la instalación de grupos de bombas gemelas para el 
bombeo de agua para que puedan funcionar en alternancia, alargando así la 
vida de los motores y permitiendo actuaciones de mantenimiento y 
reparación en una de las bombas sin afectar al uso de la instalación durante 
estas tareas gracias a la bomba gemela. 
Todos los motores estarán protegidos por dispositivos de protección guarda 
motores según lo indicado en los esquemas eléctricos. 
- Filtros UV 
En las piscinas se prevé el uso de filtros UV para incrementar la calidad del 
agua mediante la eliminación de microorganismos i algas.  
 
Ilustración 39. Filtro UV. Fuente: www.bluelagoonuvc.nl 
- Secadores  
Tanto en vestuarios como en aseos, se instalarán secadores de manos para 
uso en zonas de tránsito elevado. Los modelos considerados han sido los de 
secado rápido mediante aire a alta velocidad de salida, con capacidad para 
secar las manos en un tiempo de entre 8 y 15 segundos y resistencia al 
vandalismo. 
 
Ilustración 40. Secador de manos. Fuente: www.mediclinics.es 
En las zonas de vestuarios también se prevé el uso de secadores de pelo 
preinstalados en pared, con capacidad para uso intensivo y resistencia al 
vandalismo. 





Ilustración 41. Secador de cabello. Fuente: www.mediclinics.es 
 
- Mecanismos en jacuzzis 
A razón de los volúmenes  en piscinas definidos en la ITC-BT-31, no se 
pueden utilizar cierto tipo de elementos eléctricos dentro de estos volúmenes.  
Cada volumen está definido por las dimensiones indicadas en la ilustración 
13, y las características de los elementos que pueden emplearse en cada 
volumen son las siguientes: 
Volumen 0: Esta zona comprende el interior de los recipientes, incluyendo 
cualquier canal en las paredes o suelos y los pediluvios o el interior de los 
inyectores de agua o cascadas. En esta zona sólo podrán instalarse equipos 
con protección IP X8 
Volumen 1: la protección mínima deberá ser IP X5. En el caso de piscinas en 
el interior de edificios que normalmente no se limpian con chorros de agua, la 
protección IP podrá ser IP X4. 
Ilustración 67. Dimensiones de los volúmenes para depósitos de piscinas y pediluvios Ilustración 68. Dimensio es d  los v lúmenes para depósitos de piscinas y pediluvios. Fuente: 
REBT 
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Volumen 2: IP X2 para ubicaciones interiores. Mínimo IP X4 para ubicaciones 
en el exterior, e IP X5 en aquellas instalaciones que puedan ser alcanzadas 
por los chorros de agua durante las operaciones de limpieza. 
A pesar de que se puedan utilizar elementos eléctricos en estas zonas de 
acuerdo con estas y otras restricciones del REBT, en la zona de jacuzzis se 
emplearán pulsadores neumáticos para la activación de los circuitos de 
cascadas, chorros y aire, proporcionando así una mayor seguridad de la 
instalación al evitarse elementos activos en la zona de baño. 
Estos pulsadores neumáticos constan de una pequeña bolsa de aire. Al 
presionar el pulsador, el aire contenido en esa bolsa es liberado a presión por 
una boquilla a la que se conecta un tubo de plástico que conduce hasta un 
interruptor de presión ubicado en el cuadro eléctrico de control ubicado en la 
sala técnica de jacuzzis. Este interruptor detecta el incremento de presión 
provocado por el aire del pulsador y cierra su contacto, dando orden de 
marcha al circuito correspondiente para activar los chorros, cascadas o 
burbujas aire según corresponda. 
 
 
Ilustración 44. Pulsadores neumáticos. 
Fuente: www.fluidra.es 
 
Ilustración 45. Tubo para la conducción 
del aire. Fuente: www.fluidra.es 
 
Ilustración 46. Interruptor neumático 
 Fuente: www.fluidra.es 
 
                                        
El aporte de aire al baño de burbujas se hará mediante sopladores de PVC 
colocados en el fondo del vaso del jacuzzi. El aire vendrá de una turbina de 
aire ubicada en la sala de máquinas. 
 





Ilustración 47. Soplador de aire roscado. Fuente: www.fluidra.es 
La aportación de pequeñas burbujas de aire en el agua de los chorros de 
jacuzzis para el efecto masaje se hará mediante reguladores de aire por 
efecto Venutri. De esta forma  se evitará el uso de más turbinas de aire. 
 
Ilustración 48. Toma de aire  por efecto Venturi regulable. Fuente: www.fluidra.es 
4.4.21 Instalación del bar 
El edificio contiene un bar, con acceso al público desde la calle, que tendrá 
sus propias necesidades eléctricas. 
En cuanto al apartado de iluminación se seguirá el mismo criterio que para el 
resto del edificio.  
La cocina estará dotada con un horno eléctrico, una plancha eléctrica, cocina 
a gas natural y horno microondas. También habrá una nevera y un 
congelador verticales.  
En la zona de barra habrá una nevera mostrador de barra para pinchos y 
tapas que necesiten mantenerse refrigerados. También habrá una nevera 
horizontal para refrescos y bebidas y un arcón congelador para hielo, 
helados, etc.  
El circuito al que se conecten las neveras irá alimentado por el grupo 
electrógeno. De esta forma, en caso de un fallo prolongado en el suministro 
de red, podrán conservarse los productos refrigerados sin que se echen a 
perder, evitando así las pérdidas económicas que esto supondría para el 
gestor del bar. 
No se instalará ningún equipo de medida para el bar ya que el suministro 
eléctrico dependerá del edificio. No obstante, por seguridad, sí que estará 
dotado de su propia centralita de incendios, que tendrá repetición de alarma 
en la centralita general del edificio ubicada en recepción según se describe en 
el capítulo de “instalaciones contra incendios”. 
TFG Instalaciones de un centro polideportivo 
111 
 
4.5 Métodos de cálculo 
En este apartado se explicarán las fórmulas empleadas para realizar los 
cálculos eléctricos. 
4.5.1 Cálculo de secciones 
Para el cálculo de las secciones de los conductores se debe tener en cuenta la 
sección mínima por la intensidad máxima admisible del conductor, así como 
la sección mínima por la caída de tensión máxima permitida. Se elegirá la 
mayor sección de ambas. 
Para realizar los cálculos debe tenerse en cuenta que en función del método 
de instalación o del tipo de carga se deberán aplicar los factores de 
corrección que correspondan. 
- Cálculo por caída de tensión máxima. 
Para circuitos monofásicos, la sección por caída de tensión máxima se calcula 
mediante la siguiente fórmula: ܵ = ʹ × ௖ܲ�� × �� × ݁ × ܷ  
Donde: 
Pcal Poténcia de cálculo con las correcciones necesarias aplicadas. 
L Longitud del circuito 
γ Conductividad del material conductor según la siguiente tabla: 
 
Ilustración 49. Conductividades en m/ mm según material y temperatura. Fuente: 
Guía-BT-Anexo 2 del REBT. 
e Caída de tensión máxima admisible en voltios (230 V · e%) 
U tensión nominal 230 V 
Para circuitos trifásicos la caída de tensión máxima se calcula mediante la 
siguiente fórmula: ܵ = ௖ܲ�� × �� × ݁ × ܷ 
 





Pcal Poténcia de cálculo con las correcciones necesarias aplicadas. 
L Longitud del circuito 
γ Conductividad del material conductor según la siguiente tabla: 
e Caída de tensión máxima admisible en voltios (400 V · e%) 
U tensión nominal 400 V 
 
Ilustración 50. Conductividades en m/ mm según material y temperatura. Fuente: 
Guía-BT-Anexo 2 del REBT. 
- Cálculo por intensidad máxima admisible 
Para circuitos monofásicos, la sección por intensidad máxima admisible se 
calcula mediante la siguiente fórmula: ܵ = ௖ܲ��ܷ × cos � 
Donde: 
Pcal Poténcia de cálculo con las correcciones necesarias aplicadas. 
U Tensión de fase 230 V 
cos ϕ  factor de potencia 
Para circuitos trifásicos, la sección por intensidad máxima admisible se 
calcula mediante la siguiente fórmula: ܵ = ௖ܲ��√͵ × ܷ × cos � 
Donde: 
Pcal Poténcia de cálculo con las correcciones necesarias aplicadas. 
U Tensión de línea 400 V 
cos ϕ  factor de potencia 
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- Correcciones  a realizar en los cálculos 
Debido al método de instalación o al tipo de carga que alimente el circuito, se 
deben aplicar un conjunto de correcciones que varían las necesidades 
eléctricas del cableado, pudiendo ser necesaria la selección de una sección 
mayor a la necesaria si no se tuviese en cuenta las correcciones. 
Cuando el circuito alimente un motor, se dimensionará el cableado para el 
125% de la intensidad a plena carga del motor. Si se alimenta a varios 
motores, se sumará la intensidad total de todos los motores a plena carga y 
se aplicará el 125% de la intensidad del motor de mayor consumo. 
Cuando el circuito alimente lámparas de descarga, deberá tenerse en cuenta 
que la carga mínima prevista en voltamperios será de 1,8 veces la potencia 
en vatios de la lámpara. No obstante, si el factor de potencia de cada 
receptor es mayor a 0,9 se admite el uso de otro factor. 
También debe tenerse en cuenta que en función del método de instalación del 
cableado, éste podrá soportar distintas intensidades. De esta forma, de la 
norma UNE 20.460-5-523 se extraen las siguientes tablas: 




Ilustración 51. Intensidades máximas admisibles para temperatura ambiente en el 
aire de 30 ºC. Fuente: UNE 20-460-5-523 
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Ilustración 52. Intensidades máximas admisibles para temperatura ambiente 40 ºC 
en el aire. Fuente: UNE 20.460-5-523 





Ilustración 53. Intensidades máximas admisibles em amperios para temperatura 
ambiente 20 ºC en terreno 




Ilustración 54. Intensidades máximas admisibles para temperatura del terreno 25 
ºC. Fuente: UNE 20.460-5-523 
Los métodos de instalación mostrados en las tablas anteriores hacen 
referencia a los siguientes métodos: 
A1: Conductores aislados en tubos empotrados en paredes aislantes. 
A2: Cables multiconductores en tubos empotrados en paredes aislantes. 
B1: Conductores aislados en tubos en montaje superficial 
B2: Cables multiconductores en tubos empotrados en montaje superficial o 
empotrados en obra. 
C: Cables multiconductores directamente sobre paredes. 




D: Cables multiconductores en conductos enterrados o directamente 
enterrados.  
E: Cables multiconductores al aire libre. Distancia a la pared no inferior a 0,3 
D. 
F: Cables unipolares en contacto mutuo. Distancia a la pared no inferior a D.  
En la norma UNE 20.460-5-523 se recoge un conjunto de tablas en las que se 
especifica con mayor detalle los tipos de montaje y el método aplicable según 
las tablas anteriores. Dado el gran volumen de tablas no se reproducen en 
esta memoria, pero se adjunta la norma para su consulta en formato digital. 
Además del tipo de instalación, como se ha mostrado en las tablas anteriores, 
también se debe tener en cuenta que el agrupamiento de circuitos modifica el 
entorno del cableado, afectando así a su capacidad eléctrica. Por este motivo 
se debe aplicar los coeficientes de la siguiente tabla sobre los valores de las 
tablas anteriores: 
 
Ilustración 55. Factor de reducción por agrupamiento de varios circuitos o de varios 
cables multiconductores. Fuente: UNE 20.460-5-523 
4.5.2 Cálculo de corrientes de cortocircuito. 
Las corrientes de cortocircuito se calcularán de la siguiente forma. 
Primero se calculará la impedancia del tramo de cable que se esté 
analizando. La compañía suministradora garantiza que la intensidad de 
cortocircuito al origen de la instalación en el cuadro del contador es de 20 kA. 
Considerando en el peor de los casos una reactancia puramente inductiva, 
mediante el siguiente cálculo se puede obtener la impedancia de cortocircuito 
a la entrada de la instalación: ܺ� = ܸ√͵ × �ܿܿ0 = ͶͲͲ√͵ × ʹͲ ݇� = ͳͳ,ͷͷ ݉Ω 
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ܼ0 = ܺ� 
Donde: 
XR Reactancia inductiva en el origen de la instalación 
Icc0 Corriente de cortocircuito en el origen de la instalación dado por la 
compañía suministradora (20 kA) 
Z0 Impedancia en el origen de la instalación 
A partir de este punto, se deberá calcular la impedancia acumulada del 
circuito como la impedancia acumulada más la impedancia parcial para 
obtener la corriente de cortocircuito. Para ello se considerará solamente la 
parte resistiva de los cables mediante el siguiente método: ܴ��� = ߩ ݈ܵ  
Donde: 
Rpar resistencia parcial del tramo analizado 
ρ resistividad del cobre (1/56 Ω·mm2/m) 
l longitud del tramo analizado 
S sección del conductor  utilizado  
Una vez obtenida la resistencia parcial se podrá calcular la impedancia total 
como: ܼ� = √ܺ�2 + ሺܴ�௖ + ܴ���ሻ2 
Donde: 
Zn Impedancia del tramo n calculado 
XR Reactancia inductiva en el origen de la instalación 
Rac resistencia acumulada hasta el inicio del tramo analizado 
Rpar resistencia parcial del tramo analizado 
Finalmente se obtendrá una corriente de cortocircuito al final del tramo 
mediante la siguiente expresión: �ܿܿ� = ͶͲͲ√͵ × ܼ� 
 





Iccn Intensidad de cortocircuito al final del tramo n calculado 
Zn Impedancia del tramo n calculado 
4.6 Medidas adoptadas 
4.6.1 Acometida 
En la acometida se usarán dos conductores de 240 mm2 por fase y dos 
conductores de 120 mm2 para el conductor de neutro. Irán enterrados en 
zanja a una profundidad de 0,7 m.  
4.6.2 Caja general de protección 
La CGP será de esquema 9 con fusibles gG de 630 A. Estará ubicada en la 
fachada del edificio junto a la sala de transformación y se instalará en una 
caja de hormigón prefabricado junto con la caja de seccionamiento y el 
equipo de medida TMF10, según esquema 2. 
4.6.3 Caja de protección y medida 
Se corresponderá al modelo TMF10 500-630 A del vademécum de 
FecsaEndesa y se hará de acuerdo a lo indicado en el esquema 2.  
Pn = 346 kW 
Poder de corte (P.d.c.)= 20 kA 
4.6.4 Derivación individual 
En la derivación individual se usarán dos conductores de 240 mm2 por fase y 
dos conductores de 120 mm2 para el conductor de neutro. Irán enterrados en 
zanja a una profundidad de 0,7 m. 
Su trazado será el indicado en el plano 17. 
4.6.5 Cuadro General 
En el cuadro general se instalará un IGA de caja moldeada con In = 630 A 
regulado a Ir. = 500 A. Este IGA también tendrá protección diferencial de 
tipo selectivo con Id = 300 A y t = 150 ms, así como protección contra 
sobretensiones permanentes para V> 255 V. 
 Habrá un inversor de redes de conmutación automática para conectar el 
grupo generador de forma automática en caso de un fallo en el suministro 
eléctrico de compañía. Este inversor de redes tendrá como mínimo una In = 
200A 
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Los circuitos que contiene el cuadro son los siguientes: 
Poder de corte de los elementos de protección magnetotérmica empleados: Pdc = 20 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 SQ1 piscinas Normal L1-L2-L3 27,000 400 10 0,98 39,77 16,00 0,22 0,44 11,1607 12,0164 13,86 
2 SQ3 sala deshumectadora Normal L1-L2-L3 84,000 400 101 0,98 123,72 95,00 1,16 1,38 18,9850 19,8406 10,06 
3 SQ5 zona técnica Normal L1-L2-L3 13,500 400 61 0,98 19,88 10,00 1,07 1,29 108,9286 109,7842 2,09 
4 Enfriadora Enfriadora clima en terraza técnica Normal L1-L2-L3 177,000 400 35 0,98 260,70 240,00 0,42 0,64 2,6042 3,4598 19,16 
5 SQG1 Subcuadro de derivaciones 1 Normal L1-L2-L3 27,000 400 16 0,98 39,77 16,00 0,35 0,57 17,8571 18,7128 10,50 
6 SQ7 Terraza técnica Normal L1-L2-L3 42,000 400 25 0,98 61,86 35,00 0,39 0,61 12,7551 13,6108 12,94 
7 SQ12 Sala jacuzzis Normal L1-L2-L3 27,000 400 9 0,98 39,77 16,00 0,20 0,41 10,0446 10,9003 14,54 
8 SQG2 Subcuadro de derivaciones 2 Normal L1-L2-L3 27,000 400 81 0,98 39,77 25,00 1,14 1,35 57,8571 58,7128 3,86 
9 SQG3 Subcuadro de derivaciones 3 Normal L1-L2-L3 27,000 400 81 0,98 39,77 25,00 1,14 1,35 57,8571 58,7128 3,86 
10 SQ17 Subcuadro bar Normal L1-L2-L3 27,000 400 123 0,98 39,77 35,00 1,24 1,45 62,7551 63,6108 3,57 
11 SQ1P piscinas prioritario Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 3 0,98 19,88 4,00 0,13 0,35 13,3929 14,2485 12,59 
12 SQ3P sala deshumectadora prioritario Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 101 0,98 19,88 16,00 1,11 1,33 112,7232 113,5789 2,02 
13 SQ5P zona técnica prioritario Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 61 0,98 19,88 10,00 1,07 1,29 108,9286 109,7842 2,09 
14 SQ7P Terraza técnica prioritario Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 25 0,98 19,88 4,00 1,10 1,31 111,6071 112,4628 2,04 
15 SQG1P subcuadro de derivaciones 1 prioritario Prioritario L1-L2-L3 27,000 400 16 0,98 39,77 16,00 0,35 0,57 17,8571 18,7128 10,50 
16 SQ12P Sala jacuzzis prioritario Prioritario L1-L2-L3 27,000 400 10 0,98 39,77 16,00 0,22 0,44 11,1607 12,0164 13,86 
17 SQG2P Subcuadro de derivaciones 2 prioritario Prioritario L1-L2-L3 27,000 400 81 0,98 39,77 25,00 1,14 1,35 57,8571 58,7128 3,86 
18 SQG3P Subcuadro de derivaciones 3 prioritario Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 81 0,98 19,88 10,00 1,42 1,64 144,6429 145,4985 1,58 
19 SQ17P Subcuadro bar prioritario Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 123 0,98 19,88 16,00 1,35 1,57 137,2768 138,1324 1,67 
 
4.6.6 Subcuadro general SQG1 
- Cuadro de alimentación normal SQG1 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 luz 1 pasillos Normal L1 0,720 230 70 0,98 3,19 2,50 1,59 2,02 500,0000 512,0164 0,45 
2 L1.2 luz 2 pasillos Normal L2 0,720 230 70 0,98 3,19 2,50 1,59 2,02 500,0000 512,0164 0,45 
3 L2.1 luz 1 exteriores Normal L1 0,576 230 100 0,98 2,56 4,00 1,13 1,57 446,4286 458,4449 0,50 
4 L2.2 luz 2 exteriores Normal L3 0,576 230 100 0,98 2,56 4,00 1,13 1,57 446,4286 458,4449 0,50 
5 L3.1 luz 1 almacén piscina Normal L1 0,216 230 14 0,98 0,96 2,50 0,10 0,53 100,0000 112,0164 2,05 
6 L3.2 luz 2 almacén piscina Normal L3 0,216 230 14 0,98 0,96 2,50 0,10 0,53 100,0000 112,0164 2,05 
7 F1 enchufes almacén piscinas Normal L2 3,450 230 18 0,98 15,31 2,50 1,96 2,39 128,5714 140,5878 1,64 
8 F2 Baño de vapor sauna 1 Normal L1-L2-L3 9,000 400 48 0,98 13,26 2,50 2,25 2,69 342,8571 354,8735 0,65 








- Cuadro de alimentación prioritaria SQG1P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 luz 3 pasillos Prioritario L3 0,720 230 70 0,98 3,19 2,50 1,59 2,16 500,0000 518,7128 0,45 
2 E1 luz emergencias pasillos Prioritario L3 0,176 230 70 0,98 0,78 2,50 0,39 0,96 500,0000 518,7128 0,45 
3 L2.3 luz 3 exteriores Prioritario L2 0,576 230 100 0,98 2,56 4,00 1,13 1,70 446,4286 465,1414 0,50 
4 E2 luz emergencias exteriores Prioritario L2 0,128 230 100 0,98 0,57 4,00 0,25 0,82 446,4286 465,1414 0,50 
5 L3.3 luz 3 almacén piscina Prioritario L2 0,144 230 14 0,98 0,64 2,50 0,06 0,63 100,0000 118,7128 1,94 
6 E3 luz emergencias almacén piscina Prioritario L2 0,048 230 14 0,98 0,21 2,50 0,02 0,59 100,0000 118,7128 1,94 
7 L4.1 luz 1 focos piscinas Prioritario L1 1,675 230 66 0,98 7,43 4,00 2,18 2,74 294,6429 313,3557 0,74 
8 L4.2 luz 2 focos piscinas Prioritario L2 1,675 230 66 0,98 7,43 4,00 2,18 2,74 294,6429 313,3557 0,74 
9 L4.3 luz 3 focos piscinas Prioritario L3 1,675 230 66 0,98 7,43 4,00 2,18 2,74 294,6429 313,3557 0,74 
10 E4 luz emergencias piscinas Prioritario L1 0,208 230 66 0,98 0,92 2,50 0,43 1,00 471,4286 490,1414 0,47 
11 L5 luz saunas Prioritario L1 0,262 230 43 0,98 1,16 2,50 0,36 0,92 307,1429 325,8557 0,71 
12 PLC PLC Prioritario L1 0,200 230 1 0,98 0,89 2,50 0,01 0,57 7,1429 25,8557 8,16 
 
4.6.7 Subcuadro general SQG2 
- Cuadro de alimentación normal SQG2 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1   Derivación a SQ14 Normal L1-L2-L3 13,500 400 2 0,98 19,88 4,00 0,09 1,44 8,9286 67,6414 3,37 
2   Derivación a SQ15 Normal L1-L2-L3 13,500 400 39 0,98 19,88 6,00 1,1426 2,50 116,07 174,7842 1,32 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQG2P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 
 
Derivación a SQ13P Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 19 0,98 19,88 4,00 0,8350 2,19 84,8214 143,5342 1,60 
2 
 
Derivación a SQ14P Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 2 0,98 19,88 4,00 0,0879 1,44 8,93 67,6414 3,37 
3 
 
Derivación a SQ15P Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 39 0,98 19,88 6,00 1,1426 2,50 116,07 174,7842 1,32 
 
4.6.8 Subcuadro general SQG3 
- Cuadro de alimentación normal SQG3 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 
 
SQ16 Normal L1-L2-L3 13,500 400 20 0,98 19,88 4,00 0,88 2,23 89,2857 147,9985 1,56 
2 
 
SQ18 Normal L1-L2-L3 13,500 400 85 0,98 19,88 10,00 1,49 2,85 151,7857 210,4985 1,10 
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- Cuadro de alimentación prioritaria SQG3P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 
 
SQ16P Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 20 0,98 19,88 4,00 0,88 2,52 89,2857 234,7842 0,98 
2 
 
SQ18P Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 85 0,98 19,88 10,00 1,49 3,13 151,7857 297,2842 0,78 
 
4.6.9 Subcuadro SQ1 Zona de piscinas 
- Cuadro de alimentación normal SQ1 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 luz 1 pasillos Normal L1 0,720 230 70 0,98 3,19 2,50 1,59 2,02 500,0000 512,0164 0,45 
2 L1.2 luz 2 pasillos Normal L2 0,720 230 70 0,98 3,19 2,50 1,59 2,02 500,0000 512,0164 0,45 
3 L2.1 luz 1 exteriores Normal L1 0,576 230 100 0,98 2,56 4,00 1,13 1,57 446,4286 458,4449 0,50 
4 L2.2 luz 2 exteriores Normal L3 0,576 230 100 0,98 2,56 4,00 1,13 1,57 446,4286 458,4449 0,50 
5 L3.1 luz 1 almacén piscina Normal L1 0,216 230 14 0,98 0,96 2,50 0,10 0,53 100,0000 112,0164 2,05 
6 L3.2 luz 2 almacén piscina Normal L3 0,216 230 14 0,98 0,96 2,50 0,10 0,53 100,0000 112,0164 2,05 
7 F1 enchufes almacén piscinas Normal L2 3,450 230 18 0,98 15,31 2,50 1,96 2,39 128,5714 140,5878 1,64 
8 F2 Baño de vapor sauna 1 Normal L1-L2-L3 9,000 400 48 0,98 13,26 2,50 2,25 2,69 342,8571 354,8735 0,65 
9 F3 Baño de vapor sauna 2 Normal L1-L2-L3 9,000 400 53 0,98 13,26 2,50 2,48 2,92 378,5714 390,5878 0,59 
 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ1P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 luz 3 pasillos Prioritario L3 0,720 230 70 0,98 3,19 2,50 1,59 2,16 500,0000 518,7128 0,45 
2 E1 luz emergencias pasillos Prioritario L3 0,176 230 70 0,98 0,78 2,50 0,39 0,96 500,0000 518,7128 0,45 
3 L2.3 luz 3 exteriores Prioritario L2 0,576 230 100 0,98 2,56 4,00 1,13 1,70 446,4286 465,1414 0,50 
4 E2 luz emergencias exteriores Prioritario L2 0,128 230 100 0,98 0,57 4,00 0,25 0,82 446,4286 465,1414 0,50 
5 L3.3 luz 3 almacén piscina Prioritario L2 0,144 230 14 0,98 0,64 2,50 0,06 0,63 100,0000 118,7128 1,94 
6 E3 luz emergencias almacén piscina Prioritario L2 0,048 230 14 0,98 0,21 2,50 0,02 0,59 100,0000 118,7128 1,94 
7 L4.1 luz 1 focos piscinas Prioritario L1 1,675 230 66 0,98 7,43 4,00 2,18 2,74 294,6429 313,3557 0,74 
8 L4.2 luz 2 focos piscinas Prioritario L2 1,675 230 66 0,98 7,43 4,00 2,18 2,74 294,6429 313,3557 0,74 
9 L4.3 luz 3 focos piscinas Prioritario L3 1,675 230 66 0,98 7,43 4,00 2,18 2,74 294,6429 313,3557 0,74 
10 E4 luz emergencias piscinas Prioritario L1 0,208 230 66 0,98 0,92 2,50 0,43 1,00 471,4286 490,1414 0,47 
11 L5 luz saunas Prioritario L1 0,262 230 43 0,98 1,16 2,50 0,36 0,92 307,1429 325,8557 0,71 
12 PLC PLC Prioritario L1 0,200 230 1 0,98 0,89 2,50 0,01 0,57 7,1429 25,8557 8,16 
 




4.6.10 Subcuadro SQ2 Recepción + dirección 
- Cuadro de alimentación normal SQ2 
No existe 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ2P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 luz 1 recepción Prioritario L1 0,210 230 15 0,98 0,93 2,50 0,10 2,18 107,1429 297,2842 0,78 
2 L1.2 luz 2 recepción Prioritario L2 0,210 230 15 0,98 0,93 2,50 0,10 2,18 107,1429 297,2842 0,78 
3 L1.3 luz 3 recepción Prioritario L3 0,210 230 15 0,98 0,93 2,50 0,10 2,18 107,1429 297,2842 0,78 
4 E1 luz emergencias recepción Prioritario L3 0,048 230 15 0,98 0,21 2,50 0,02 2,10 107,1429 297,2842 0,78 
5 F1 enchufes recepción Prioritario L1 3,450 230 14 0,98 15,31 2,50 1,52 3,60 100,0000 290,1414 0,80 
6 F2 enchufes dirección Prioritario L2 3,450 230 20 0,98 15,31 2,50 2,17 4,25 142,8571 332,9985 0,69 
7 RAC RAC comunicaciones Prioritario L3 0,500 230 2 0,98 2,22 2,50 0,03 2,11 14,2857 204,4271 1,13 
8 TLF centralita telefónica Prioritario L3 0,500 230 2 0,98 2,22 2,50 0,03 2,11 14,2857 204,4271 1,13 
9 MEG sistema de megafonía Prioritario L3 3,450 230 2 0,98 15,31 2,50 0,22 2,30 14,2857 204,4271 1,13 
10 INC centralita detección incendios Prioritario L3 0,200 230 2 0,98 0,89 2,50 0,01 2,09 14,2857 204,4271 1,13 
11 INT centralita detección intrusión Prioritario L3 0,200 230 2 0,98 0,89 2,50 0,01 2,09 14,2857 204,4271 1,13 
 
4.6.11 Subcuadro SQ3 Sala deshumectadora 
- Cuadro de alimentación normal SQ3 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 luz 1 sala deshumectadora Normal L1 0,144 230 12 0,98 0,64 2,50 0,05 1,43 85,7143 105,5549 2,17 
2 L1.2 luz 2 sala deshumectadora Normal L2 0,144 230 12 0,98 0,64 2,50 0,05 1,43 85,7143 105,5549 2,17 
3 F1 enchufes sala deshumectadora Normal L2 3,450 230 15 0,98 15,31 2,50 1,63 3,01 107,1429 126,9835 1,81 
4 F3 Deshumectadora Normal L1-L2-L3 63,500 400 9 0,85 107,83 50,00 0,15 1,53 3,2143 23,0549 8,96 
5   Derivación a SQ4 Normal L1-L2-L3 13,500 400 34 0,90 21,65 4,00 1,49 2,87 151,7857 171,6263 1,34 
 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ3P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 luz 3 sala deshumectadora Prioritario L3 0,072 230 12 0,98 0,32 2,50 0,03 1,41 85,7143 105,5549 2,17 
2 E1 luz emergencias sala deshumectadora Prioritario L3 0,032 230 12 0,98 0,14 2,50 0,01 1,39 85,7143 105,5549 2,17 
3 F2 Enchufe 230V en cuadro Prioritario L3 3,450 230 1 0,98 15,31 2,50 0,11 1,49 7,1429 26,9835 7,87 
4   Derivación a SQ4P Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 34 0,90 21,65 4,00 1,49 2,87 151,7857 171,6263 1,34 
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4.6.12 Subcuadro SQ4 Zona de gradas PB 
- Cuadro de alimentación normal SQ4 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 luz 1 gradas Normal L2 0,720 230 32 0,98 3,19 2,50 0,73 3,60 228,5714 400,1978 0,58 
2 L1.2 luz 2 gradas Normal L3 0,720 230 32 0,98 3,19 2,50 0,73 3,60 228,5714 400,1978 0,58 
3 L2.1 luz 1 lavabos gradas Normal L1 0,354 230 30 0,98 1,57 2,50 0,33 3,21 214,2857 385,9120 0,60 
4 L2.2 luz 2 lavabos gradas Normal L3 0,354 230 30 0,98 1,57 2,50 0,33 3,21 214,2857 385,9120 0,60 
5 F1 enchufes lavabos gradas Normal L1 3,450 230 34 0,90 16,67 4,00 2,31 5,18 151,7857 323,4120 0,71 
 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ4P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 luz 3 gradas Prioritario L1 0,720 230 32 0,98 3,19 2,50 0,73 3,60 228,5714 400,1978 0,58 
2 E1 luz emergencias gradas Prioritario L1 0,184 230 32 0,98 0,82 2,50 0,19 3,06 228,5714 400,1978 0,58 
3 L2.3 luz 3 lavabos gradas Prioritario L2 0,262 230 30 0,98 1,16 2,50 0,25 3,12 214,2857 385,9120 0,60 
4 E2 luz emergencias lavabos gradas Prioritario L2 0,048 230 30 0,98 0,21 2,50 0,05 2,92 214,2857 385,9120 0,60 
5 PLC PLC Prioritario L3 0,200 230 1 0,98 0,89 2,50 0,01 2,88 7,1429 178,7692 1,29 
 
4.6.13 Subcuadro SQ5 Zona técnica PB 
- Cuadro de alimentación normal SQ5 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 luz 1 vestuarios Normal L1 1,008 230 43 0,98 4,47 2,50 1,37 2,65 307,1429 416,9271 0,55 
2 L1.2 luz 2 vestuarios Normal L2 1,008 230 43 0,98 4,47 2,50 1,37 2,65 307,1429 416,9271 0,55 
3 L2.1 luz 1 pasillos Normal L1 0,288 230 53 0,98 1,28 2,50 0,48 1,77 378,5714 488,3557 0,47 
4 L2.2 luz 2 pasillos Normal L2 0,288 230 53 0,98 1,28 2,50 0,48 1,77 378,5714 488,3557 0,47 
5 L3,1 luz 1 sala actividades dirigidas 2 Normal L1 0,360 230 42 0,98 1,60 2,50 0,48 1,76 300,0000 409,7842 0,56 
6 L3,2 luz 2 sala actividades dirigidas 2 Normal L2 0,360 230 42 0,98 1,60 2,50 0,48 1,76 300,0000 409,7842 0,56 
7 F1 enchufes vestuarios Normal L1 3,450 230 33 0,98 15,31 2,50 3,59 4,88 235,7143 345,4985 0,67 
8 F2 enchufes vestuarios  Normal L2 3,450 230 30 0,98 15,31 2,50 3,26 4,55 214,2857 324,0699 0,71 
9 F3 enchufes vestuarios Normal L3 3,450 230 24 0,98 15,31 2,50 2,61 3,90 171,4286 281,2128 0,82 
 
  




- Cuadro de alimentación prioritaria SQ5P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 luz 3 vestuarios Prioritario L3 1,008 230 43 0,98 4,47 2,50 1,37 2,65 307,1429 416,9271 0,55 
2 E1 luz emergencias vestuarios Prioritario L3 0,280 230 43 0,98 1,24 2,50 0,38 1,67 307,1429 416,9271 0,55 
3 L2.3 luz 3 pasillos Prioritario L3 0,288 230 53 0,98 1,28 2,50 0,48 1,77 378,5714 488,3557 0,47 
4 E2 luz emergencias pasillos Prioritario L3 0,104 230 53 0,98 0,46 2,50 0,17 1,46 378,5714 488,3557 0,47 
5 L3.3 luz 3 sala actividades dirigidas 2 Prioritario L3 0,360 230 42 0,98 1,60 2,50 0,48 1,76 300,0000 409,7842 0,56 
6 E3 luz emergencias sala actividades dirigidas 2 Prioritario L3 0,096 230 42 0,98 0,43 2,50 0,13 1,42 300,0000 409,7842 0,56 
7 L4 luz zona técnica Prioritario L1 0,288 230 9 0,98 1,28 2,50 0,08 1,37 64,2857 174,0699 1,32 
8 E4 luz emergencias zona técnica Prioritario L1 0,016 230 9 0,98 0,07 2,50 0,00 1,29 64,2857 174,0699 1,32 
9 F4 enchufe 230V en cuadro Prioritario L2 3,450 230 1 0,98 15,31 2,50 0,11 1,40 7,1429 116,9271 1,97 
10 PLC PLC Prioritario L1 0,200 230 1 0,98 0,89 2,50 0,01 1,29 7,1429 116,9271 1,97 
11   Derivación a SQ2P Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 27 0,85 22,92 6,00 0,79 2,08 80,3571 190,1414 1,21 
 
4.6.14 Subcuadro SQ6. Zona vending 
- Cuadro de alimentación normal SQ6 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 luz 1 pasillos Normal L1 0,294 230 47 0,98 1,30 2,50 0,44 1,09 335,7143 363,3557 0,64 
2 L1.2 luz 2 pasillos Normal L2 0,318 230 47 0,98 1,41 2,50 0,47 1,13 335,7143 363,3557 0,64 
3 L2.1 luz 1 despachos Normal L3 0,072 230 19 0,98 0,32 2,50 0,04 0,70 135,7143 163,3557 1,41 
4 L2.2 luz 2 despachos Normal L2 0,072 230 19 0,98 0,32 2,50 0,04 0,70 135,7143 163,3557 1,41 
5 F1 enchufes despachos  Normal L1 3,450 230 22 0,98 15,31 2,50 2,39 3,05 157,1429 184,7842 1,25 
6 F2 enchufes vending Normal L2 3,450 230 18 0,98 15,31 2,50 1,96 2,61 128,5714 156,2128 1,47 
7 F3 enchufes pasillos Normal L3 3,450 230 24 0,98 15,31 2,50 2,61 3,26 171,4286 199,0699 1,16 
 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ6P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 luz 3 pasillos Prioritario L3 0,318 230 47 0,98 1,41 2,50 0,47 1,13 335,7143 363,3557 0,64 
2 E1 luz emergencias pasillos Prioritario L3 0,160 230 47 0,98 0,71 2,50 0,24 0,89 335,7143 363,3557 0,64 
3 L2.3 luz 3 despachos Prioritario L1 0,144 230 19 0,98 0,64 2,50 0,09 0,74 135,7143 163,3557 1,41 
4 E3 luz emergencias despachos Prioritario L1 0,016 230 19 0,98 0,07 2,50 0,01 0,66 135,7143 163,3557 1,41 
5 PLC PLC Prioritario L1 0,200 230 1 0,98 0,89 2,50 0,01 0,66 7,1429 34,7842 6,30 
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4.6.15 Subcuadro SQ7. Terraza técnica 
- Cuadro de alimentación normal SQ7 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 luz 1 exteriores Normal L1 0,180 230 70 0,98 0,80 4,00 0,25 0,88 312,5000 315,9598 0,73 
2 L1.2 luz 2 exteriores Normal L2 0,144 230 70 0,98 0,64 4,00 0,20 0,83 312,5000 315,9598 0,73 
3 F1 Enchufes terraza técnica Normal L1 3,450 230 13 0,98 15,31 2,50 1,41 2,05 92,8571 96,3170 2,38 
4 CL1 Clima vestuario abonados PB Normal L1-L2-L3 1,100 400 15 0,85 1,87 2,50 0,11 0,74 107,1429 110,6027 2,08 
5 CL2 Clima vestuario abonados P+1 Normal L1-L2-L3 3,000 400 18 0,85 5,09 2,50 0,35 0,99 128,5714 132,0313 1,74 
6 CL3 Clima vending P+1 Normal L1-L2-L3 3,000 400 13 0,85 5,09 2,50 0,25 0,89 92,8571 96,3170 2,38 
7 CL4 Clima vestuario colectivo PB Normal L1-L2-L3 0,750 400 14 0,85 1,27 2,50 0,07 0,70 100,0000 103,4598 2,22 
8 CL5 Clima vestuario pavellón A y B Normal L1-L2-L3 1,100 400 16 0,85 1,87 2,50 0,11 0,75 114,2857 117,7455 1,95 
9 CL6 Clima vestuario pavellón C y D Normal L1-L2-L3 1,100 400 10 0,85 1,87 2,50 0,07 0,71 71,4286 74,8884 3,05 
10 CL7.1 Clima spinning impulsión Normal L1-L2-L3 1,100 400 10 0,85 1,87 2,50 0,07 0,71 71,4286 74,8884 3,05 
11 CL7.2 Clima spinning retorno Normal L1-L2-L3 0,550 400 8 0,85 0,93 2,50 0,03 0,66 57,1429 60,6027 3,74 
12 CL8.1 Clima sala actividades dirig. Impulsión Normal L1-L2-L3 1,100 400 8 0,85 1,87 2,50 0,06 0,69 57,1429 60,6027 3,74 
13 CL8.2 Clima sala actividades dirig. Retorno Normal L1-L2-L3 0,750 400 6 0,85 1,27 2,50 0,03 0,67 42,8571 46,3170 4,84 
14 CL9.1 Clima fitness impulsión Normal L1-L2-L3 7,500 400 6 0,85 12,74 2,50 0,29 0,93 42,8571 46,3170 4,84 
15 CL9.2 Clima fitness retorno Normal L1-L2-L3 7,500 400 6 0,85 12,74 2,50 0,29 0,93 42,8571 46,3170 4,84 
16 CL10.1 Clima sala actividades 2 impulsión Normal L1-L2-L3 3,000 400 6 0,85 5,09 2,50 0,12 0,75 42,8571 46,3170 4,84 
17 CL10.2 Clima sala actividades 2 retorno Normal L1-L2-L3 1,500 400 6 0,85 2,55 2,50 0,06 0,69 42,8571 46,3170 4,84 
 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ7P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 E1 luz emergencias exteriores Prioritario L3 0,064 230 70 0,98 0,28 4,00 0,09 1,40 312,5000 424,9628 0,54 
2 L1.3 luz 3 exteriores Prioritario L3 0,144 230 70 0,98 0,64 4,00 0,20 1,51 312,5000 424,9628 0,54 
3 ENF1 Climaveneta spa agua fría Prioritario L1-L2-L3 2,770 400 13 0,85 4,70 2,50 0,23 1,55 92,8571 205,3199 1,12 
4 F2 Enchufe cuadro 230V Prioritario L1 3,450 230 1 0,98 15,31 2,50 0,11 1,42 7,1429 119,6057 1,92 
5 F3 Enchufe cuadro 400V Prioritario L1-L2-L3 3,450 400 1 0,98 5,08 2,50 0,02 1,33 7,1429 119,6057 1,92 
6 PLC PLC Prioritario L2 0,200 230 1 0,98 0,89 2,50 0,01 1,32 7,1429 119,6057 1,92 
 
  




4.6.16 Subcuadro SQ8 Vestuario de abonados P+1 
- Cuadro de alimentación normal SQ8 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 Luz 1 vestuario Normal L1 0,648 230 38 0,98 2,87 2,50 0,78 2,31 271,4286 388,3557 0,59 
2 L1.2 Luz 2 vestuario Normal L3 0,648 230 38 0,98 2,87 2,50 0,78 2,31 271,4286 388,3557 0,59 
3 F1 Secadores 1 Normal L1 1,000 230 34 0,98 4,44 2,50 1,07 2,61 242,8571 359,7842 0,64 
4 F2 Secadores 2 Normal L2 1,000 230 34 0,98 4,44 2,50 1,07 2,61 242,8571 359,7842 0,64 
5 F3 Secadores 3 Normal L3 1,000 230 34 0,98 4,44 2,50 1,07 2,61 242,8571 359,7842 0,64 
6 F4 Enchufes vestuario Normal L2 3,450 230 34 0,98 15,31 2,50 3,70 5,23 242,8571 359,7842 0,64 
 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ8P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 Luz 3 vestuario Prioritario L2 0,648 230 38 0,98 2,87 2,50 0,78 2,31 271,4286 388,3557 0,59 
2 E1 Luz emergencias vestuario Prioritario L2 0,200 230 38 0,98 0,89 2,50 0,24 1,77 271,4286 388,3557 0,59 
3 PLC PLC Prioritario L2 0,200 230 1 0,98 0,89 2,50 0,01 1,54 7,1429 124,0699 1,85 
 
4.6.17 Subcuadro SQ9 Ascensor 
- Cuadro de alimentación normal SQ9 
No existe 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ9P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1 Iluminación ascensor Prioritario L1 0,144 230 10 0,98 0,64 2,50 0,05 1,90 71,4286 221,0938 1,04 
2 F1 Enchufe en cuadro Prioritario L2 0,200 230 1 0,98 0,89 2,50 0,01 1,86 7,1429 156,8080 1,47 
3 F2 Circuito de mando ascensor Prioritario L3 0,200 230 1 0,98 0,89 2,50 0,01 1,86 7,1429 156,8080 1,47 
4 M1 Motor Ascensor Prioritario L1-L2-L3 4,500 400 10 0,98 6,63 2,50 0,29 2,15 71,4286 221,0938 1,04 
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4.6.18 Subcuadro SQ10 Sala de fitness 
- Cuadro de alimentación normal SQ10 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 luz 1 fitness Normal L3 0,648 230 47 0,98 2,87 2,50 0,96 2,47 335,7143 450,4092 0,51 
2 L1.2 luz 2 fitness Normal L2 0,648 230 47 0,98 2,87 2,50 0,96 2,47 335,7143 450,4092 0,51 
3 F1 cinta 1 Normal L1 2,940 230 7 0,98 13,04 2,50 0,65 2,16 50,0000 164,6949 1,40 
4 F2 cinta 2 Normal L2 2,940 230 12 0,98 13,04 2,50 1,11 2,62 85,7143 200,4092 1,15 
5 F3 cinta 3 Normal L3 2,940 230 12 0,98 13,04 2,50 1,11 2,62 85,7143 200,4092 1,15 
6 F4 cinta 4 Normal L1 2,940 230 17 0,98 13,04 2,50 1,57 3,09 121,4286 236,1235 0,98 
7 F5 cinta 5 Normal L2 2,940 230 17 0,98 13,04 2,50 1,57 3,09 121,4286 236,1235 0,98 
8 F6 cinta 6 Normal L3 2,940 230 22 0,98 13,04 2,50 2,04 3,55 157,1429 271,8378 0,85 
9 F7 cinta 7 Normal L1 2,940 230 22 0,98 13,04 2,50 2,04 3,55 157,1429 271,8378 0,85 
10 F8 cinta 8 Normal L2 2,940 230 27 0,98 13,04 2,50 2,50 4,01 192,8571 307,5521 0,75 
11 F9 cinta 9 Normal L3 2,940 230 27 0,98 13,04 2,50 2,50 4,01 192,8571 307,5521 0,75 
12 F10 Enchufes 1 Normal L1 3,450 230 51 0,98 15,31 4,00 3,46 4,98 227,6786 342,3735 0,67 
13 F11 Enchufes 2 Normal L2 3,450 230 51 0,98 15,31 4,00 3,46 4,98 227,6786 342,3735 0,67 
 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ10P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 luz 3 fitness Prioritario L2 0,648 230 47 0,98 2,87 2,50 0,96 2,47 335,7143 450,4092 0,51 
2 E1 luz emergencias fitness Prioritario L2 0,200 230 47 0,98 0,89 2,50 0,30 1,81 335,7143 450,4092 0,51 
3 PLC PLC Prioritario L2 0,200 230 1 0,98 0,89 2,50 0,01 1,52 7,1429 121,8378 1,89 
 
4.6.19 Subcuadro SQ11 Zona común gradas más pasarelas P+1 
- Cuadro de alimentación normal SQ11 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 luz 1 pasillos Normal L1 0,720 230 73 0,98 3,19 2,50 1,66 3,40 521,4286 659,5610 0,35 
2 L1.2 luz 2 pasillos Normal L2 0,720 230 73 0,98 3,19 2,50 1,66 3,40 521,4286 659,5610 0,35 
3 F1 Enchufes pasillos Normal L3 3,450 230 28 0,98 15,31 2,50 3,04 4,79 200,0000 338,1324 0,68 
 
  




- Cuadro de alimentación prioritaria SQ11P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 luz 3 pasillos Prioritario L3 0,720 230 73 0,98 3,19 2,50 1,66 3,40 521,4286 659,5610 0,35 
2 E1 luz emergencias pasillos Prioritario L3 0,216 230 73 0,98 0,96 2,50 0,50 2,24 521,4286 659,5610 0,35 
3 L2.1 luz 1 pistas Prioritario L1 2,513 230 42 0,98 11,15 4,00 2,08 3,82 187,5000 325,6324 0,71 
4 L2.2 luz 2 pistas Prioritario L2 2,513 230 42 0,98 11,15 4,00 2,08 3,82 187,5000 325,6324 0,71 
5 L2.3 luz 3 pistas Prioritario L3 2,513 230 42 0,98 11,15 4,00 2,08 3,82 187,5000 325,6324 0,71 
6 PLC PLC Prioritario L1 0,200 230 1 0,98 0,89 2,50 0,01 1,75 7,1429 145,2753 1,58 
 
4.6.20 Subcuadro SQ12 Sala técnica jacuzzis 
- Cuadro de alimentación normal SQ12 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 Luz 1 sala jacuzzis Normal L1 0,108 230 20 0,98 0,48 2,50 0,07 0,48 142,8571 153,7574 1,50 
2 L1.2 Luz 2 sala jacuzzis Normal L2 0,108 230 20 0,98 0,48 2,50 0,07 0,48 142,8571 153,7574 1,50 
3 M1.1 Bomba 1 filtro jacuzzi i camas Normal L1-L2-L3 1,100 400 20 0,85 1,87 2,50 0,14 0,56 142,8571 153,7574 1,50 
4 M3 Bomba chorros 1 jacuzzi Normal L1-L2-L3 2,050 400 20 0,85 3,48 2,50 0,27 0,68 142,8571 153,7574 1,50 
5 M4 Bomba chorros 2 jacuzzi Normal L1-L2-L3 1,100 400 20 0,85 1,87 2,50 0,14 0,56 142,8571 153,7574 1,50 
6 M5 Bomba chorros 3 jacuzzi Normal L1-L2-L3 2,050 400 20 0,85 3,48 2,50 0,27 0,68 142,8571 153,7574 1,50 
7 M6 Ventilador aire jacuzzi Normal L1-L2-L3 2,200 400 20 0,85 3,74 2,50 0,29 0,70 142,8571 153,7574 1,50 
8 M7 Ventilador aire camas Normal L1-L2-L3 1,750 400 20 0,85 2,97 2,50 0,23 0,64 142,8571 153,7574 1,50 
10 M9 Bomba chorros cascada 1 Normal L1-L2-L3 0,600 400 12 0,85 1,02 2,50 0,05 0,46 85,7143 96,6146 2,37 
11 M10 Bomba chorros cascada 2 Normal L1-L2-L3 0,600 400 12 0,85 1,02 2,50 0,05 0,46 85,7143 96,6146 2,37 
12 M11 Bomba chorros cascada 3 Normal L1-L2-L3 0,600 400 12 0,85 1,02 2,50 0,05 0,46 85,7143 96,6146 2,37 
13 M12 Bomba Cascada 1 Normal L1-L2-L3 1,460 400 12 0,85 2,48 2,50 0,11 0,53 85,7143 96,6146 2,37 
14 M13 Bomba Cascada 2 Normal L1-L2-L3 1,460 400 12 0,85 2,48 2,50 0,11 0,53 85,7143 96,6146 2,37 
15 M14 Bomba Seta Normal L1-L2-L3 1,100 400 12 0,85 1,87 2,50 0,09 0,50 85,7143 96,6146 2,37 
16 M15.1 Bomba 1 filtro cascada Normal L1-L2-L3 2,050 400 12 0,85 3,48 2,50 0,16 0,57 85,7143 96,6146 2,37 
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- Cuadro de alimentación prioritaria SQ12P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 Luz 3 sala jacuzzis Prioritario L3 0,108 230 20 0,98 0,48 2,50 0,07 0,50 142,8571 154,8735 1,49 
2 E1 luz emergencias sala jacuzzis Prioritario L3 0,056 230 20 0,98 0,25 2,50 0,04 0,47 142,8571 154,8735 1,49 
3 M1.2 Bomba 2 filtro jacuzzi i camas Prioritario L1-L2-L3 1,100 400 20 0,85 1,87 2,50 0,14 0,58 142,8571 154,8735 1,49 
4 M8 Bomba interc. calor jac. I camas Prioritario L1-L2-L3 0,600 400 20 0,85 1,02 2,50 0,08 0,51 142,8571 154,8735 1,49 
5 M9 Bomba intercamb. Cascada Prioritario L1-L2-L3 0,600 400 12 0,85 1,02 2,50 0,05 0,48 85,7143 97,7307 2,35 
6 M15.2 Bomba 2 filtro cascada Prioritario L1-L2-L3 2,205 400 12 0,85 3,74 2,50 0,17 0,61 85,7143 97,7307 2,35 
7 M16 Bomba contraste frío Prioritario L1-L2-L3 0,600 400 8 0,85 1,02 2,50 0,03 0,47 57,1429 69,1592 3,29 
8 M17 Bomba contraste calor Prioritario L1-L2-L3 0,600 400 8 0,85 1,02 2,50 0,03 0,47 57,1429 69,1592 3,29 
9 M18 Bomba filtro códols Prioritario L1-L2-L3 0,600 400 8 0,85 1,02 2,50 0,03 0,47 57,1429 69,1592 3,29 
10 M19 Bomba intercambiador códols Prioritario L1-L2-L3 1,100 400 8 0,85 1,87 2,50 0,06 0,49 57,1429 69,1592 3,29 
11 F1 Cuadro control cloro Prioritario L3 0,300 230 20 0,98 1,33 2,50 0,19 0,62 142,8571 154,8735 1,49 
12 F2 Enchufe 230V en cuadro Prioritario L2 3,450 230 1 0,98 15,31 2,50 0,11 0,54 7,1429 19,1592 10,32 
 
4.6.21 Subcuadro SQ13 Sala de calderas 
- Cuadro de alimentación normal SQ13 
No existe 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ13P  
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 F1 Grupo de calderas 1 Prioritario L1 3,450 230 13 0,98 15,31 2,50 1,41 3,60 92,8571 236,3914 0,98 
2 F2 Grupo de calderas 2 Prioritario L2 3,450 230 10 0,98 15,31 2,50 1,09 3,28 71,4286 214,9628 1,07 
3 F3 Enchufe 230V en cuadro Prioritario L2 3,450 230 1 0,98 15,31 2,50 0,11 2,30 7,1429 150,6771 1,53 
 
  




4.6.22 Subcuadro SQ14 Sala bombeo de agua 
- Cuadro de alimentación normal SQ14 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 Luz 1 sala bombas + calderas Normal L1 0,288 230 14 0,98 1,28 2,50 0,13 1,57 100,0000 167,6414 1,37 
2 L1.2 Luz 2 sala bombas + calderas Normal L2 0,216 230 14 0,98 0,96 2,50 0,10 1,54 100,0000 167,6414 1,37 
3 M1.1 Bomba 1 circulación ACS Normal L1-L2-L3 0,550 400 6 0,85 0,93 2,50 0,02 1,46 42,8571 110,4985 2,08 
4 M2.1 Bomba 1 intercambiador piscinas Normal L1-L2-L3 0,750 400 8 0,85 1,27 2,50 0,04 1,48 57,1429 124,7842 1,84 
5 M3.1 Bomba 1 intercambiador jacuzzis Normal L1-L2-L3 1,500 400 10 0,85 2,55 2,50 0,10 1,54 71,4286 139,0699 1,65 
6 M4.1 Bomba 1 intercambiador clima Normal L1-L2-L3 3,000 400 12 0,85 5,09 2,50 0,23 1,68 85,7143 153,3557 1,50 
7 M5.1 Bomba 1 retorno calderas Normal L1-L2-L3 1,100 400 14 0,85 1,87 2,50 0,10 1,54 100,0000 167,6414 1,37 
8 M8.2 Bomba 1 retorno ACS  Normal L1-L2-L3 0,250 400 14 0,85 0,42 2,50 0,02 1,47 100,0000 167,6414 1,37 
9 F1 Enchufes sala bombas Normal L3 3,450 230 18 0,98 15,31 2,50 1,96 3,40 128,5714 196,2128 1,17 
 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ14P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2




;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 
Luz 3 sala bombas + 
calderas 
Prioritario L3 0,216 230 14 0,98 0,96 2,50 0,10 1,54 100,0000 167,6414 1,37 
2 E1 
luz emergencias sala 
bombas + calderas 
Prioritario L3 0,032 230 14 0,98 0,14 2,50 0,01 1,46 100,0000 167,6414 1,37 
3 F2 Enchufe 230V en cuadro Prioritario L1 3,450 230 1 0,98 15,31 2,50 0,11 1,55 7,1429 74,7842 3,05 
4 M1.2 Bomba 2 circulación ACS Prioritario L1-L2-L3 0,550 400 6 0,85 0,93 2,50 0,02 1,46 42,8571 110,4985 2,08 
5 M2.2 
Bomba 2 intercambiador 
piscinas 
Prioritario L1-L2-L3 0,750 400 8 0,85 1,27 2,50 0,04 1,48 57,1429 124,7842 1,84 
6 M3.2 
Bomba 2 intercambiador 
jacuzzis 
Prioritario L1-L2-L3 1,500 400 10 0,85 2,55 2,50 0,10 1,54 71,4286 139,0699 1,65 
7 M4.2 
Bomba 2 intercambiador 
clima 
Prioritario L1-L2-L3 3,000 400 12 0,85 5,09 2,50 0,23 1,68 85,7143 153,3557 1,50 
8 M5.2 Bomba 2 retorno calderas Prioritario L1-L2-L3 1,100 400 14 0,85 1,87 2,50 0,10 1,54 100,0000 167,6414 1,37 
9 M6 
Bomba recirculación ACS 
depósitos 
Prioritario L1-L2-L3 1,500 400 14 0,85 2,55 2,50 0,14 1,58 100,0000 167,6414 1,37 
10 M7 Bomba recirculación solar Prioritario L1-L2-L3 1,500 400 14 0,85 2,55 2,50 0,14 1,58 100,0000 167,6414 1,37 
11 M8.2 Bomba 2 retorno ACS Prioritario L1-L2-L3 0,250 400 14 0,85 0,42 2,50 0,02 1,47 100,0000 167,6414 1,37 
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4.6.23 Subcuadro SQ15 Sala técnica piscinas 
- Cuadro de alimentación normal SQ15 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 Luz 1 sala piscinas Normal L1 0,216 230 21 0,98 0,96 2,50 0,14 2,64 150,0000 324,7842 0,71 
2 L1.2 Luz 2 sala piscinas Normal L3 0,216 230 21,00 0,98 0,96 2,50 0,14 2,64 150,0000 324,7842 0,71 
3 M1.1 Bomba 1 filtración pisc. Pequeña Normal L1-L2-L3 1,100 400 24,00 0,85 1,87 2,50 0,17 2,67 171,4286 346,2128 0,67 
4 M2.1 Bomba 1 filtración pisc. Grande Normal L1-L2-L3 2,600 400 21,00 0,85 4,42 2,50 0,36 2,85 150,0000 324,7842 0,71 
5 F1 Cuadro filtro UV 1 Normal L1-L2-L3 3,100 400 14,00 0,98 4,57 2,50 0,23 2,72 100,0000 274,7842 0,84 
6 F2 Cuadro filtro UV 2 Normal L1-L2-L3 3,100 400 14,00 0,98 4,57 2,50 0,23 2,72 100,0000 274,7842 0,84 
7 F3 Enchufes sala piscinas Normal L3 3,450 230 20,00 0,98 15,31 2,50 2,17 4,67 142,8571 317,6414 0,73 
 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ15P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 Luz 3 sala piscinas Prioritario L2 0,216 230 21,00 0,98 0,96 2,50 0,14 2,64 150,0000 324,7842 0,71 
2 E1 luz emergencias sala piscinas Prioritario L2 0,032 230 21,00 0,98 0,14 2,50 0,02 2,52 150,0000 324,7842 0,71 
3 F6 Enchufe 230V en cuadro Prioritario L1 3,450 230 1,00 0,98 15,31 2,50 0,11 2,61 7,1429 181,9271 1,27 
4 M1.2 Bomba 2 filtración pisc. Pequeña Prioritario L1-L2-L3 1,100 400 24,00 0,85 1,87 2,50 0,17 2,67 171,4286 346,2128 0,67 
5 M2.2 Bomba 2 filtración pisc. Grande Prioritario L1-L2-L3 2,600 400 21,00 0,85 4,42 2,50 0,36 2,85 150,0000 324,7842 0,71 
6 M3 Bomba calefacción pisc. Pequeña Prioritario L1-L2-L3 0,600 400 23,00 0,85 1,02 2,50 0,09 2,59 164,2857 339,0699 0,68 
7 M4 Bomba calefacción pisc. Grande Prioritario L1-L2-L3 0,765 400 22,00 0,85 1,30 2,50 0,11 2,61 157,1429 331,9271 0,70 
8 F5 Cuadro control cloro Prioritario L1 0,200 230 24,00 0,98 0,89 2,50 0,15 2,65 171,4286 346,2128 0,67 
4.6.24 Subcuadro SQ16 Vestuarios C, D + Zona árbitros + zonas comunes P-1 
- Cuadro de alimentación normal SQ16 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 Luz 1 pasillos Normal L1 0,864 230 73 0,98 3,83 2,50 1,99 4,22 521,4286 669,4271 0,34 
2 L1.2 Luz 2 pasillos Normal L2 0,864 230 73 0,98 3,83 2,50 1,99 4,22 521,4286 669,4271 0,34 
3 L2.1 luz 1 vestuarios Normal L3 0,694 230 26 0,98 3,08 2,50 0,57 2,80 185,7143 333,7128 0,69 
4 L2.2 luz 2 vestuarios Normal L2 0,622 230 26 0,98 2,76 2,50 0,51 2,74 185,7143 333,7128 0,69 
5 L3.1 luz 1 cycling Normal L1 0,216 230 39 0,98 0,96 2,50 0,27 2,50 278,5714 426,5699 0,54 
6 L3.2 luz 2 cycling Normal L3 0,216 230 39 0,98 0,96 2,50 0,27 2,50 278,5714 426,5699 0,54 
7 L4.1 luz 1 sala actividades dirigidas 1 Normal L1 0,500 230 59 0,98 2,22 2,50 0,93 3,16 421,4286 569,4271 0,41 
8 L4.2 luz 2 sala actividades dirigidas 1 Normal L2 0,563 230 59 0,98 2,50 2,50 1,05 3,28 421,4286 569,4271 0,41 
9 F1 Enchufes vestuarios C y D Normal L1 3,450 230 14 0,98 15,31 2,50 1,52 3,76 100,0000 247,9985 0,93 
10 F2 Enchufes zona árbitros Normal L2 3,450 230 30 0,98 15,31 2,50 3,26 5,49 214,2857 362,2842 0,64 
11 F3 Enchufes pasillos Normal L3 3,450 230 16 0,98 15,31 2,50 1,74 3,97 114,2857 262,2842 0,88 




- Cuadro de alimentación prioritaria SQ16P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 Luz 3 pasillos Prioritario L3 0,864 230 72 0,98 3,83 2,50 1,96 4,48 514,2857 749,0699 0,31 
2 E1 luz emergencias pasillos Prioritario L3 0,184 230 72 0,98 0,82 2,50 0,42 2,94 514,2857 749,0699 0,31 
3 L2.3 luz 3 vestuarios Prioritario L1 0,622 230 26 0,98 2,76 2,50 0,51 3,03 185,7143 420,4985 0,55 
4 E2 luz emergencias vestuarios Prioritario L1 0,112 230 26 0,98 0,50 2,50 0,09 2,61 185,7143 420,4985 0,55 
5 L3.3 luz 3 cycling Prioritario L2 0,500 230 39 0,98 2,22 2,50 0,61 3,13 278,5714 513,3557 0,45 
6 E3 luz emergencias cycling Prioritario L2 0,024 230 39 0,98 0,11 2,50 0,03 2,55 278,5714 513,3557 0,45 
7 L4.3 luz 3 sala actividades dirigidas 1 Prioritario L3 0,563 230 59 0,98 2,50 2,50 1,05 3,57 421,4286 656,2128 0,35 
8 E4 luz emergencias sala actividades dirigidas 1 Prioritario L3 0,056 230 59 0,98 0,25 2,50 0,10 2,62 421,4286 656,2128 0,35 
9 PLC PLC Prioritario L2 0,200 230 1 0,98 0,89 2,50 0,01 2,52 7,1429 241,9271 0,95 
 
4.6.25 Subcuadro SQ17 Bar 
- Cuadro de alimentación normal SQ17 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 Luces 1 bar Normal L1 0,419 230 12 0,98 1,86 2,50 0,16 1,61 85,7143 149,3250 1,54 
2 L1.2 Luces 2 bar Normal L3 0,419 230 12 0,98 1,86 2,50 0,16 1,61 85,7143 149,3250 1,54 
3 F1 Enchufes barra Normal L1 3,450 230 13 0,98 15,31 2,50 1,41 2,86 92,8571 156,4679 1,47 
4 F2 Enchufes cocina Normal L2 3,450 230 10 0,98 15,31 2,50 1,09 2,54 71,4286 135,0393 1,70 
5 Plancha plancha eléctrica Normal L1-L2-L3 9,000 400 6 0,98 13,26 2,50 0,28 1,73 42,8571 106,4679 2,16 
6 Horno horno Normal L1-L2-L3 2,570 400 4 0,98 3,79 2,50 0,05 1,50 28,5714 92,1822 2,49 
7 F3 enchufes lavabos Normal L3 3,450 230 12 0,98 15,31 2,50 1,30 2,76 85,7143 149,3250 1,54 
 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ17P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 Luces 3 bar Prioritario L2 0,419 230 12 0,98 1,86 2,50 0,16 1,73 85,7143 223,8467 1,03 
2 E1 luz emergencias bar Prioritario L2 0,080 230 12 0,98 0,35 2,50 0,03 1,60 85,7143 223,8467 1,03 
3 F4 nevera + congelador Prioritario L1 3,450 230 10 0,98 15,31 2,50 1,09 2,65 71,4286 209,5610 1,10 
4 INC centralita detección incendios Prioritario L2 0,200 230 7 0,98 0,89 2,50 0,04 1,61 50,0000 188,1324 1,23 
5 INT centralita alarma intrusión Prioritario L3 0,200 230 7 0,98 0,89 2,50 0,04 1,61 50,0000 188,1324 1,23 
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4.6.26 Subcuadro SQ18 Vestuarios A y B 
- Cuadro de alimentación normal SQ18 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 Luces 1 pasillos Normal L1 0,432 230 38 0,98 1,92 2,50 0,52 3,37 271,4286 481,9271 0,48 
2 L1.2 Luces 2 pasillos Normal L2 0,432 230 38 0,98 1,92 2,50 0,52 3,37 271,4286 481,9271 0,48 
3 L2.1 luz 1 vestuarios Normal L3 0,563 230 24 0,98 2,50 2,50 0,43 3,27 171,4286 381,9271 0,60 
4 L2.2 luz 2 vestuarios Normal L1 0,563 230 24 0,98 2,50 2,50 0,43 3,27 171,4286 381,9271 0,60 
5 F1 Enchufes pasillos Normal L3 0,500 230 26 0,98 2,22 2,50 0,41 3,26 185,7143 396,2128 0,58 
6 F2 Enchufes vestuarios Normal L2 0,500 230 17 0,98 2,22 2,50 0,27 3,12 121,4286 331,9271 0,70 
7 
 
Derivación a SQ20 Normal L1-L2-L3 13,500 400 28 0,98 19,88 4,00 1,23 4,08 125,0000 335,4985 0,69 
8 
 
Derivación a SQ21 Normal L1-L2-L3 13,500 400 27 0,98 19,88 4,00 1,19 4,04 120,5357 331,0342 0,70 
 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ18P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 Luces 3 pasillos Prioritario L3 0,432 230 38 0,98 1,92 2,50 0,52 3,65 271,4286 568,7128 0,41 
2 E1 luz emergencias pasillos Prioritario L3 0,104 230 38 0,98 0,46 2,50 0,12 3,26 271,4286 568,7128 0,41 
3 L2.3 luz 3 vestuarios Prioritario L2 0,563 230 24 0,98 2,50 2,50 0,43 3,56 171,4286 468,7128 0,49 
4 E2 Emergencias vestuarios Prioritario L2 0,096 230 24 0,98 0,43 2,50 0,07 3,21 171,4286 468,7128 0,49 
5 PLC PLC Prioritario L3 0,200 230 1 0,98 0,89 2,50 0,01 3,14 7,1429 304,4271 0,76 
6 
 
Derivación a SQ19P Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 24 0,98 19,88 4,00 1,05 4,19 107,1429 404,4271 0,57 
7 
 
Derivación a SQ20P Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 28 0,98 19,88 4,00 1,23 4,36 125,0000 422,2842 0,55 
8 
 
Derivación a SQ21P Prioritario L1-L2-L3 13,500 400 27 0,98 19,88 4,00 1,19 4,32 120,5357 417,8199 0,55 
 
4.6.27 Subcuadro SQ19 Enfermería 
- Cuadro de alimentación normal SQ19 
No existe 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ19P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1 Luz enfermería Prioritario L1 0,144 230 6 0,98 0,64 2,50 0,03 4,22 42,8571 447,2842 0,52 
2 E1 Luz emergencias enfermería Prioritario L1 0,008 230 3 0,98 0,04 2,50 0,00 4,19 21,4286 425,8557 0,54 
3 F1 Enchufes enfermería Prioritario L2 3,450 230 10 0,98 15,31 2,50 1,09 5,28 71,4286 475,8557 0,49 
4 F2 Enchufes enfermería Prioritario L3 3,450 230 10 0,98 15,31 2,50 1,09 5,28 71,4286 475,8557 0,49 
 




4.6.28 Subcuadro SQ20 Lavandería 
- Cuadro de alimentación normal SQ20 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 F1 Lavadora 1 Normal L1 3,450 230 6 0,98 15,31 2,50 0,65 4,73 42,8571 378,3557 0,61 
2 F2 Lavadora 2 Normal L2 3,450 230 5 0,98 15,31 2,50 0,54 4,62 35,7143 371,2128 0,62 
3 F3 Lavadora 3 Normal L3 3,450 230 4 0,98 15,31 2,50 0,43 4,51 28,5714 364,0699 0,63 
4 F4 Lavadora 4 Normal L1 3,450 230 3 0,98 15,31 2,50 0,33 4,41 21,4286 356,9271 0,65 
5 F5 Secadora 1 Normal L2 3,450 230 8 0,98 15,31 2,50 0,87 4,95 57,1429 392,6414 0,59 
6 F6 Secadora 2 Normal L3 3,450 230 7 0,98 15,31 2,50 0,76 4,84 50,0000 385,4985 0,60 
7 F7 Secadora 3 Normal L1 3,450 230 6 0,98 15,31 2,50 0,65 4,73 42,8571 378,3557 0,61 
8 F8 Secadora 4 Normal L2 3,450 230 5 0,98 15,31 2,50 0,54 4,62 35,7143 371,2128 0,62 
9 F9 Enchufes lavandería Normal L3 3,450 230 10 0,98 15,31 2,50 1,09 5,17 71,4286 406,9271 0,57 
 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ20P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1 Luz lavandería Prioritario L1 0,144 230 6 0,98 0,64 2,50 0,03 4,39 42,8571 465,1414 0,50 
2 E1 Luz emergencias lavandería Prioritario L1 0,008 230 3 0,98 0,04 2,50 0,00 4,37 21,4286 443,7128 0,52 
 
4.6.29 Subcuadro SQ21 
- Cuadro de alimentación normal SQ21 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.1 luz 1 oficina clubes Normal L1 0,144 230 13 0,98 0,64 2,50 0,06 4,09 92,8571 423,8914 0,54 
2 L1.2 luz 2 oficina clubes Normal L2 0,144 230 13 0,98 0,64 2,50 0,06 4,09 92,8571 423,8914 0,54 
3 F1 Enchufes 1 oficina Normal L3 3,450 230 20 0,98 15,31 2,50 2,17 6,21 142,8571 473,8914 0,49 
4 F2 Enchufes 2 oficina Normal L2 3,450 230 20 0,98 15,31 2,50 2,17 6,21 142,8571 473,8914 0,49 
 
- Cuadro de alimentación prioritaria SQ21P 
Pdc = 15 kA 
Nº Circuito Nombre Suministro Fase Pn (kW) Tensión (V) Longitud (m) f.d.p. In (A) Sección (mm
2
) c.d.t. parcial (%) c.d.t. acumulada (%) R parcial (mΩ) R acumulada ;mΩͿ Icc final(kA) 
1 L1.3 luz 3 oficina clubes Prioritario L3 0,144 230 13 0,98 0,64 2,50 0,06 4,38 92,8571 510,6771 0,45 
2 E1 luz emergencias oficina clubes Prioritario L3 0,016 230 13 0,98 0,07 2,50 0,01 4,33 92,8571 510,6771 0,45 
3 F3 Enchufes 3 oficina Prioritario L1 3,450 230 20 0,98 15,31 2,50 2,17 6,49 142,8571 560,6771 0,41 
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4.6.30 Grupo generador 
El grupo generador tendrá una potencia de 88 kW en servicio de emergencia. 
Estará insonorizado y será apto para su instalación en exteriores. 
 
Ilustración 56. Grupo electrógeno insonorizado. Fuente: www.electramolins.es 
La línea eléctrica hasta el cuadro estará formada por conductores de 50 mm2 
tanto para las tres fases como para neutro. 
Sus características deberán ser iguales o similares a las siguientes: 
 




4.7 Resumen de la instalación 
4.7.1 Potencia instalada 
La siguiente tabla recoge la potencia total instalada en el edificio: 
Concepto Potencia  
Iluminación 50,66 kW 
Fuerza 267,64 kW 
Clima 179,77 kW 
Total 498,07 kW 
 
Estas potencias se justifican más adelante en el contenido de esta memoria. 
4.7.2 Potencia a contratar 
La potencia a contratar será la inmediatamente superior a la potencia 
máxima simultánea prevista. Esta potencia máxima es la siguiente: 
 Concepto Potencia  Factor de 
simultaneidad 
Potencia total 
Iluminación 50,66 kW 1 50,66 kW 
Fuerza 267,64 
kW 
0,35 93,67 kW 
Clima 179,77 
kW 
1 179,77 kW 
  Total 324,10 kW 
 
La potencia a contratar será por tanto de 346 kW en trifásica a 230/400V. 
4.7.3 Grupo generador 
Dado que se trata de un local de pública concurrencia, el edificio debe estar 
equipado con alumbrado de emergencia, pero además, dado que se clasifica 
como pabellón deportivo, también debe dotarse la instalación de un sistema 
de suministro de reserva. Esto implica que al menos debe disponerse de un 
grupo generador que sea capaz de proporcionar un mínimo del 25% de la 
potencia contratada para el suministro normal. 
De esta forma, el grupo generador deberá ser capaz de proporcionar como 
mínimo:  ܲܿ݋݊ݐݎܽݐܽ݀ܽ ·  ʹͷ% = ͵Ͷ͸ · Ͳ,ʹͷ = ͺ͸,ͷ ܹ݇ 
El grupo electrógeno que finalmente se instalará es de 88 kW. 
 
  





4.8 Referencias bibliográficas 
 
“Curso sobre el reglamento electrotécnico para Baja Tensión, Tomo II”; Juan de la 
Cruz Muñoz Escobar y Miguel Ángel Blanco Santurde; ISBN 978-84-96300-34-7 
EN 12464; iluminación de lugares de trabajo en interiores 
Guía Vademecum de FecsaEndesa; autor desconocido. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios 
UNE EN 12193; iluminación de instalaciones deportivas 
www.codigotecnico.org; Código Técnico de la Edificación (CTE) 
www.f2i2.net; Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). ITCs y Guías técnicas  
 
4.9 Webs de Consulta 
 
www.abb.com; Fabricante de material eléctrico 
www.astralpool.com; fabricante de materiales y productos para piscinas 
www.balay.es; lavadoras y lavavajillas  
www.beghelli.com; luminarias de emergencia 
www.bueni.es; tienda online; detectores volumétricos 
www.cahors.es; CGPs, TMF10 y cuadros normalizados por Endesa 
www.dial.de; Programa DIALux 
www.disano.es; Fabricante de luminarias 
www.electramolins.es; fabricante de grupos electrógenos 
www.firex.com; productos de protección contra incendios 
www.fluidra.es; productos para piscinas y spas 
www.gira.com; fabricante de productos eléctricos 
www.golmar.es; productos de protección contra incendios 
www.grundfos.es; fabricante de bombas de agua 




www.hager.es; fabricante de productos eléctricos 
www.icc.cat; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; mapas en formato CAD 
www.industrialswitchsocket.com; Tomas de corriente industriales 
www.leroymerlin.es; productos de construcción 
www.maps.google.es; mapas y fotografías por satélite  
www.mediclinics.es; secadores para lugares públicos 
www.northcliffe.org; fabricante de luminarias 
www.oxicom.es; filtros UV para piscinas 
www.philips.es; fabricante de luminarias y bombillas 
www.previfoc.com; productos de protección contra incendios 
www.pronutec.com; fabricante de productos eléctricos de potencia 
www.prysmian.es; fabricante de cables eléctricos 
www.puertascalvente.com; Puertas con resistencia al fuego 
www.schneiderelectric.com/es; Fabricante de productos eléctricos; catálogos, guías de 
usuario, cursos de formación, etc. 
www.sedical.com; bombas de agua para circulación 
www.siemens.es; fabricante de productos eléctricos 
www.simon.es; fabricante de material eléctrico 
www.sofamel.es; fabricante de artículos de seguridad y conexión en alta y baja tensión 
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Anexo I Justificación de 
cálculos 
 








Anexo II Presupuesto 
 
Capítulo contra incendios 
Concepto Unidades  Precio u.  Total 
Central 2 zonas convencional CCD-102; incluye 
montaje 1         Ϯϭϱ,ϱϬ €  
                 
Ϯϭϱ,ϱϬ €  
Central analógica DIGITAL300/1 una línea compacta; 
incluye montaje 1         ϳϮϱ,ϱϬ €  
                 
ϳϮϱ,ϱϬ €  
Detector óptico convencional; incluye montaje. 
8           Ϯϭ,ϰϱ €  
                 
ϭϳϭ,ϲϬ €  
Detector óptico-térmico analógico; incluye montaje. 
123           ϱϭ,ϵϬ €  
             
ϲ.ϯϴϯ,ϳϬ €  
Pulsador analógico rearmable; incluye montaje 
17           ϯϲ,ϴϬ €  
                 
ϲϮϱ,ϲϬ €  
Sirena óptico-acústica para exterior; incluye 
montaje 1           ϳϱ,ϲϬ €  
                   
ϳϱ,ϲϬ €  
Cable manguera trenzada y apantallada 2 x 1,5 libre 
de halógenos y resistente al fuego Ph90 (AS+) 1500              ϭ,ϰϬ €  
             
Ϯ.ϭϬϬ,ϬϬ €  
Extintor polvo químico ABC de 6 Kg; incluye montaje 
en soporte para pared y letrero de señalización 64           ϰϳ,ϵϬ €  
             
ϯ.Ϭϲϱ,ϲϬ €  
Extintor CO2 de 5 Kg; incluye montaje en soporte 
para pared y letrero de señalización 1         ϭϭϰ,Ϯϲ €  
                 
ϭϭϰ,Ϯϲ €  
Puerta cortafuegos de hoja simple con barra 
antipánico 4         Ϯϵϳ,ϬϬ €  
             
ϭ.ϭϴϴ,ϬϬ €  
Puerta cortafuegos de hoja doble con barra 
antipánico 19         ϲϰϯ,ϮϬ €  
           
ϭϮ.ϮϮϬ,ϴϬ €  
BIE Compacta 25 mm Manguera 20 mts con Puerta 
Ciega Roja 20         ϮϵϬ,ϴϲ €  
             
ϱ.ϴϭϳ,ϮϬ €  
Tuberías de acero galvanizado NORMA DIN 2440 
UNE 19040; incluye accesorios y montaje 475           Ϯϳ,ϱϰ €  
           
ϭϯ.Ϭϴϭ,ϱϬ €  
Total sin IVA 
  
           
ϰϱ.ϳϴϰ,ϴϲ €  
 IVA 21% 
             
ϵ.ϲϭϰ,ϴϮ €  
 
Total con IVA 
           








Concepto Unidades  Precio u.  Total 
Focos halogenuros metálicos 400W; incluye 
montaje y lámpara 30         Ϯϭϱ,ϬϬ €               ϲ.ϰϱϬ,ϬϬ €  
luminaria Downlight 2x32W; incluye montaje y 
lámparas 62           ϴϮ,ϮϬ €               ϱ.Ϭϵϲ,ϰϬ €  
Fluorescente IP20, 2x36W; incluye montaje y 
lámparas 404           ϰϳ,ϬϬ €             ϭϴ.ϵϴϴ,ϬϬ €  
Fluorescente IP65; 1x36W; incluye montaje y 
lámaparas 44           ϰϱ,ϬϬ €               ϭ.ϵϴϬ,ϬϬ €  
luminarias de emergéncias. 1x8W; incluye 
montaje y lámparas 395           ϴϳ,ϵϬ €             ϯϰ.ϳϮϬ,ϱϬ €  
lámparas de sauna; 1x100W 2           ϳϱ,ϲϬ €                   ϭϱϭ,ϮϬ €  
Total sin IVA 
  
           ϲϳ.ϯϴϲ,ϭϬ €  
 
IVA 21%            ϭϰ.ϭϱϭ,Ϭϴ €  
 









Concepto Unidades  Precio u.  Total 
Conjunto CGP+TMF10 500-630A, armario 
prefabricado Cahors 1   ϭϮ.ϬϬϬ,ϬϬ €             ϭϮ.ϬϬϬ,ϬϬ €  
conductores de cobre desnudo, 50 mm
2
 90           ϭϭ,ϴϲ €               ϭ.Ϭϲϳ,ϰϬ €  
conductores de cobre ailsado; RZ1-K 0,6-1kV; 
240mm2 236           Ϯϯ,ϴϭ €               ϱ.ϲϭϵ,ϭϲ €  
conductores de cobre ailsado; RZ1-K 0,6-1kV; 
120mm2 23           ϭϯ,ϵϯ €                   ϯϮϬ,ϯϵ €  
conductores de cobre ailsado; RZ1-K 0,6-1kV; 
95mm2 404           ϭϭ,ϰϯ €               ϰ.ϲϭϳ,ϳϮ €  
conductores de cobre ailsado; RZ1-K 0,6-1kV; 
50mm2 180              ϲ,Ϯϰ €               ϭ.ϭϮϯ,ϮϬ €  
conductores de cobre ailsado; RZ1-K 0,6-1kV; 
35mm2 592              ϰ,ϰϭ €               Ϯ.ϲϭϬ,ϳϮ €  
conductores de cobre ailsado; RZ1-K 0,6-1kV; 
25mm2 972              ϯ,ϭϴ €               ϯ.ϬϵϬ,ϵϲ €  
conductores de cobre ailsado; RZ1-K 0,6-1kV; 
16mm2 1500              Ϯ,Ϭϲ €               ϯ.ϬϵϬ,ϬϬ €  
conductores de cobre ailsado; RZ1-K 0,6-1kV; 
10mm2 1000              ϭ,ϰϭ €               ϭ.ϰϭϬ,ϬϬ €  
conductores de cobre ailsado; RZ1-K 0,6-1kV; 
4mm2 1800              Ϭ,ϲϯ €               ϭ.ϭϯϰ,ϬϬ €  
conductores de cobre ailsado; RZ1-K 0,6-1kV; 
2,5mm2 24300              Ϭ,ϰϱ €             ϭϬ.ϵϯϱ,ϬϬ €  
Armarios metálicos 53         ϮϮϳ,ϳϱ €             ϭϮ.ϬϳϬ,ϳϱ €  
Tomas de corriente 230V 265           ϭϮ,ϱϭ €               ϯ.ϯϭϱ,ϭϱ €  
Tomas de corriente 400V para cuadro 4           Ϯϯ,ϱϬ €                     ϵϰ,ϬϬ €  
Interruptores de tecla 12           ϭϬ,ϴϬ €                   ϭϮϵ,ϲϬ €  
pulsadores de tecla 50           ϭϬ,ϴϬ €                   ϱϰϬ,ϬϬ €  
interruptores volumétricos 8           ϮϮ,ϰϲ €                   ϭϳϵ,ϲϴ €  
Interruptores magnetotérmicos 320           ϭϴ,Ϯϴ €               ϱ.ϴϰϵ,ϲϬ €  
Interruptores Diferenciales 290           ϵϯ,ϳϮ €             Ϯϳ.ϭϳϴ,ϴϬ €  
Interruptores seccionadores 51           ϰϴ,ϭϲ €               Ϯ.ϰϱϲ,ϭϲ €  
Guardamotores 55           ϭϯ,ϳϯ €                   ϳϱϱ,ϭϱ €  
Limitador de sobretensiones transitorias 25         ϭϲϬ,ϬϬ €               ϰ.ϬϬϬ,ϬϬ €  
Aparamenta cuadro general 1   Ϯϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €             Ϯϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €  
Bandejas canales y tubos para cables, incluidos 
accesorios de montaje 1   ϭϭ.ϯϬϬ,ϬϬ €             ϭϭ.ϯϬϬ,ϬϬ €  
Mano de obra 1   Ϯϰ.ϬϬϬ,ϬϬ €             Ϯϰ.ϬϬϬ,ϬϬ €  
Otros gastos no especificados 1   ϯϮ.ϳϳϳ,ϰϵ €             ϯϮ.ϳϳϳ,ϰϵ €  
Total sin IVA 
  
        ϭϵϲ.ϲϲϰ,ϵϯ €  
 
IVA 21%            ϰϭ.Ϯϵϵ,ϲϯ €  
 
Total con IVA         Ϯϯϳ.ϵϲϰ,ϱϲ €  
 





Concepto Unidades  Precio u.  Total 
Capítulo contra incendios 1      ϰϱ.ϳϴϰ,ϴϲ €             ϰϱ.ϳϴϰ,ϴϲ €  
Capítulo Iluminación 1      ϲϳ.ϯϴϲ,ϭϬ €             ϲϳ.ϯϴϲ,ϭϬ €  
Capítulo Electricidad 1    ϭϵϲ.ϲϲϰ,ϵϯ €          ϭϵϲ.ϲϲϰ,ϵϯ €  
Costes de Ingeniería y legalización de 
instalaciones 1      ϯϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €             ϯϱ.ϬϬϬ,ϬϬ €  
Otros conceptos no especificados 1      ϯϬ.ϵϴϯ,ϱϵ €             ϯϬ.ϵϴϯ,ϱϵ €  
Total sin IVA 
  
        ϯϳϱ.ϴϭϵ,ϰϴ €  
 
IVA 21%            ϳϴ.ϵϮϮ,Ϭϵ €  
 
Total con IVA         ϰϱϰ.ϳϰϭ,ϱϳ €  
    
     
